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Il principio

Il movimento fa attivare la luce, I'allarme e molti altri dispositivi. Per il vostro comfort e la vostra sicurezza. Il rilevatore a raggi
infrarossi piroelettrico incorporato rileva l'invisibile radiazione termica emessa dai corpi in movimento (uomini, animali, ecc.).
L'irraggiamento termico rilevato viene trasformato in impulso elettrico che provoca I'accensione dell'utenza allacciata. Eventuali
ostacoli, come muri o lastre di vetro, i i ) il riconoscil della di calore e pertanto il sensore non entra in
funzione.

Awertenze per la sicurezza
Durante il montaggio la linea elettrica deve essere scollegata. Prima del lavoro, occorre togliere la tensione ed accertarne
I'assenza mediante uno strumento di misurazione della tensione.

W L'installazione dell' ) richiede lavori all ) di rete, per questo motivo deve essere eseguita da
un esperto con nspetto delle norme per l'installazione e delle condizioni di allacciamento vigenti nel singolo paese.

(per es. DE-VDE 0100, AT-OVE-ONORM E8001-1, GH-SEV 1000)
W Utilizzate esclusivamente pezzi di ricambio originali.
W Non smontate I'apparecchio da soli. La riparazione deve essere effettuat: i da un'officina

Indicazioni per I'installazione Il - B

L = filo di fase (in genere nero o marrone) Allacciamento cavo sotto intonaco

N = filo neutro (nella maggior parte dei casi blu)  [EJ Allacciamento cavo sopra intonaco

PE = eventuale conduttore di terra (verde/giallo)

Attenzione: in caso di necessita effettuate un loop passante con il conduttore di terra. Nella linea di allacciamento alla rete pud
essere montato un interruttore di rete per I'accensione e lo spegnimento. Importante: Uno scambio nell'allacciamento dei fili puo
danneggiare I'apparecchio. Ricordate che la lampada deve essere assicurata con un interruttore di potenza automatico a 10 A.
Ottimale altezza di montaggio: 2 m montaggio a muro.

Funzionamento

Regolazione crepuscolare (impostazione da parte del costruttore: funzionamento con luce diurna 2000 Lux):

Soglia d'intervento del sensore a regolazione continua da 2 a 2000 Lux

Regolatore impostato su - = funzionamento con luce diurna ca. 2000 Lux.

Regolatore impostato su = funzionamento con luce crepuscolare ca. 2 Lux.

Per la regolazione del campo di rilevamento in caso di luce diurna il regolatore deve essere impostato su % (funzionamento con
luce diurna).

Regolazione del periodo di accensione (lmpostazmne da parte del costruttore: 8 sec.):

Durata d'illuminazione regolabile tra 8 sec. e 35 min.

Regolatore impostato su - = durata minima (8 sec.) / Regolatore impostato su + = durata massima (35 min.)
Nella regolazione del campo di rilevamento si consiglia di scegliere il tempo pill breve.

Regolazione del campo di rilevamento con il dispositivo di ribaitamento [ - [0
I [ raggio d'azione 2 - 14 m, regolabile ribaltando la lente del sensore di 90°. W Ribaltare per allineare aI muro.

{1 Raggio d'azione 1 - 14 m. Nella posizione max. & possibile il ilevamento lungo il muro della casa mediante calot-
te adesive di copertura ai fini di escludere per es. marciapiedi o terreni adiacenti. Importante: Il it sicuro nlevamento del movi-
mento lo ottenete se il sensore viene montato lateralmente rispetto alla direzione di marcia e se non vi sono ostacoli (come per
es. alberi, muri, ecc.) che compromettano la visuale del sensore. Il raggio d'azione & limitato se vi muovete direttamente verso il
sensore.

Potenza

Carico lampadine incandescenti / lampade alogene 2000 W  Lampade alogene a basso voltaggio 1000 VA
Lampade fluorescenti ballast elettronici 430 W LED<2W 16W
Lampade fluorescenti non compensato 500 VA 2W<LED<8W 64 W
Lampade fluorescenti compensato in serie 1000VA LED >8W 64 W
Lampade fluorescenti compensato in parallelo 500 VA Carico capacitivo 88 uF

Guasti di funzionamento (Guasto / Causa = Rimedio)

Assenza di tensione / Fusibile guasto, non acceso = Nuovo fusibile, accendere I'interruttore, controllare la linea di alimentazio-
ne con un voltmetro. Non si accende / Ambiente circostante ancora troppo chiaro => Attendere fino a quando viene raggiunta la
soglia di intervento o impostare un nuovo valore di soglia / Lampadina guasta => Sostituire la lampadina / Interruttore di rete
spento = Accendere / Campo di ri noni in modo mirato => Nuova regolazione. Non si spegne / Ambiente
circostante non ancora sufficientemente chiaro => Attendere fino a quando viene raggiunta la soglia di intervento o impostare un
nuovo valore di soglia / Movimento continuo all'interno del campo di rilevamento <> Modificare il campo / Dispositivo WiFi posi-
zionato molto vicino al sensore = la distanza tra dispositivo WiFi e sensore. Si accende e spegne in continua-
zione / La lampada si trova all'interno del campo di rilevamento => Cambiare il campo di rilevamento, aumentare la distanza. Si
accende a sproposito / Rilevamento per es. della presenza di automobili sulla strada <> Modificare il campo, ribaltare il sensore
verso il basso / Dispositivo WiFi posizionato molto vicino al sensore = la distanza tra dispositivo WiFi e sensore.
Modifica del raggio d'azione / Altre temperature ambiente => In caso di basse temperature ridurre il raggio d'azione del senso-
re ribaltando quest ultimo in basso, in caso di alte temperature alzare.

Smaltimento
Apparecchi elettrici, accessori e materiali d'imballaggio devono essere consegnati agli appositi centri di raccolta e smaltimento.

‘ Non gettare gli app i elettrici nei rifiuti

Solo per paesi UE: conformemente alla Direttiva Europea vigente in materia di rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici e alla
sua attuazione nel diritto nazionale, gli apparecchi elettrici ed elettronici non pi idonei all'uso devono essere separati dagli altri
rifiuti e consegnati a un centro di riciclaggio riconosciuto.

Garanzia del produttore
Quale acquirente Lei pud rivendicare nei confronti del venditore i diritti previsti dalla legge. Nella misura in cui tali diritti esistono
nel Suo paese, la nostra dichiarazione di garanzia né li riduce né Ii limita. Noi Le concediamo 5 anni di garanzia dell'impeccabile
costituzione e del regolare funzionamento del Suo prodotto a sensori STEINEL Professional. Noi garantiamo che questo prodotto &
privo di difetti di produzione e costruzione. Garantiamo la funzionalita di tutti i componenti elettronici e di tutti i cavi nonché I'as-
senza di vizi di tutti i materiali impiegati e delle loro superfici. Rivendicazione: Se ha intenzione di esporre reclamo in merito al
prodotto da Lei acquistato, La si prega di trasmettere tale reclamo completo e affrancato assieme allo scontrino d’acquisto o alla
fattura indicante la data dell'acquisto e la denominazione del prodotto al Suo rivenditore o direttamente a noi: STEINEL Italia
S.rl., Largo Donegani 2, I-20121 Milano. Le consigliamo pertanto di conservare scrupolosamente lo scontrino d’acquisto o la
fattura fino alla scadenza del periodo di garanzia. La STEINEL declina ogni responsabilita per costi € rischi legati al trasporto nel-
I'ambito della restituzione del prodotto. (Per informazioni in merito alla rivendicazione di un diritto di
A N N | garanzia si prega di consultare il nostro sito web www.steinel.it). Se dovesse esporre un caso di garan-
DI GARANZIA  zia 0 una domanda sul Suo prodotto, ci pud contattare al numero +39/02/96457231 dal lunedi al venerdi
oeL proouTToRE  dlalle 9:00 alle 18:00.
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ES ESPANOL

El concepto

El movimiento enciende la luz y activa la alarma, entre otras funciones, para su comodidad y seguridad. El sensor infrarrojo piroe-
[éctrico integrado registra la radiacion térmica invisible de objetos en movimiento (personas, animales etc.). Esta radiacién térmica
registrada se transforma electrénicamente, activando los receptores conectados. Obstéculos como paredes o cristales impiden la

deteccidn de una radiacion térmica, con lo cual no se produce ningtin tipo de activacion.

Indlcacmnes de seguridad
W Para el montaje, el cable eléctrico a enchufar deberd estar sin tension. Por tanto, desconecte primero la corriente y com-
pruebe que no hay tension utilizando un comprobador de tensidn.

M Lainstalacion del aparato supone un trabajo en la red eléctrica. Debe realizarse por tanto por un técnico electricista,
de acuerdo con las normativas de instalacion especificas de cada pais. (p. ej., DE-VDE 0100, AT-OVE-ONORM
E8001-1, CH-SEV 1000)

W jUtilice slo piezas de repuesto originales!

B No desmonte usted mismo el aparato. La reparacién sélo la puede realizar un taller especializado.

Indicaciones de instalacion Il - B
L = fase (generalmente negro o marron)

N = neutro (generaimente azul)

PE = posible toma de tierra (verde/amarillo)
Atencion: Cablear de paso el cable de toma de tierra segtin necesidad. Naturalmente, el cable de alimentacién de red puede
Ilevar montado un interruptor para conectar y desconectar la tension. Importante: La conexidn con los conductores invertidos
puede originar dafios en el aparato. Tenga en cuenta que hay que proteger el circuito con un interruptor automatico de 10 A.
Montaje dptimo: Montaje en la pared 2 m.

Funcion

Regulacion crepuscular (regulacion de fabrica: Funcionamiento a la luz del dia 2000 Lux):

Umbral de respuesta con regulacion continua del sensor de 2 — 2000 Lux.

Tornillo de regulacion puesto en Q- = funcionamiento a la luz del dia aprox. 2000 Lux.

Tornillo de regulacion puesto en = funcionamiento crepuscular aprox. 2 Lux.

Para la regulacion del campo de deteccidn con luz diurna, el tomillo de regulacion debe ponerse en <G+ (funcionamiento
ala luz del dia).

Temporizacion (regulacion de fabrica: 8 seg.). Temporizacion regulable desde 8 seg. hasta 35 min.
Tomnillo de regulacion ajustado a — = tiempo més corto (8 seg.)

Tomnillo de regulacion ajustado a + = tiempo més Iargo (35 mln)
Para la regulacion del campo de deteccion se i

Ajuste del drea de deteccién con el dispositivo de giro Il -

— Bl Alcance 2 - 14 m, girando la lente del sensor a 90°. [Ji] Girar para alinear en la pared. [l Alcance 114 m.En
la posicién max. se detecta el angulo de deteccidn a lo largo de la pared . I mediante cobertores adhesivos para
excluir p.ej. caminos o terrenos colindantes. Importante: La deteccion de movimiento mas segura se consigue montando el
sensor en sentido lateral respecto a la direccion de movimiento sin que obstaculos (como p.ej., drboles, muros etc.) impidan
el registro del sensor. El alcance esta limitado cuando llegan directamente al sensor.

Conexion linea empotrada
Bl Conexidn linea sobre superficie

¢l tiempo més corto.

Potencia

carga de bombilla incandescente/halégena 2000 W lamparas halégenas bajo voltaje 1000 VA
balastros electronico lamparas fluorescentes 430 W LED<2W w
lamparas fluorescentes no compensadas 500 VA 2W<LED<8W 64 W
lamparas fluorescentes compensadas en serie 1000 VA LED > 8W 64 W
lamparas fluorescentes compensadas en paralelo 500 VA carga capacitiva 88 uF

Fallos de funcionamiento (Fallo / Causa => Solucidn)

Sin tension / fusible defectuoso, sin conectar = fusible nuevo, conectar ir iptor de i Ji Ia linea con un
de tensidn. No ita / entorno iado claro = espere hasta alcanzar el umbral de respuesta o ajustar el

valor de nuevo / bombilla defectuosa = sustituya la bombilla / interruptor de alimentacion DESCONECTADO => conectar /

campo de deteccion no ajusto correctamente = ajustar de nuevo. No se desconecta / movimiento continuo en el campo de

deteccion => cambiar de zona / wifi posicionado muy cerca del sensor => aumentar distancia entre el wifi y el sensor. Se

enciende y se apaga continuamente / la lampara estd dentro del campo de deteccién => cambiar de zona, aumentar la dis-

tancia. Se enciende de forma involuntaria / deteccion p. ej. de los vehiculos en la calle <> cambiar de zona, orientar el sen-

sor hacia abajo / wifi posicionado muy cerca del sensor = aumentar distancia entre el wifi y el sensor. Modificacion del

alcance / otras temperatures ambientales > reducir en caso de frio el alcance del sensor, orientdndolo hacia abajo, en caso

de calor levantarlo.

Eliminacion

Aparatos eléctricos y embalajes han de someterse a un reciclamiento respetuoso con el medio ambiente.

@ iNo eche los aparatos eléctricos a la basura doméstica!

Solo para paises de la UE: Segun la Directiva europea vigente sobre residuos de aparatos eléctricos y electrdnicos y su trans-
posicion al derecho nacional, aparatos eléctricos fuera de uso han de ser recogidos por separado y sometidos a un reciclamiento
respetuoso con el medio ambiente.

Garantia de fabricante

A usted, el comprador, le asisten ciertos derechos legales frente al vendedor. En la medida en que estos derechos existan
en su pais, ellos no se veran acortados ni limitados por nuestro Certificado de garantia. Le ofrecemos 5 afios de garantia
sobre el estado y el funcionamiento impecables de su producto STEINEL Professional con técnica de sensores.
Garantizamos que este producto carece de defectos derivados del material, la fabricacién o construccién. Garantizamos la
plena funcionalidad de todos los cables y piezas electrdnicas, asi como la ausencia de defectos en cualquier material
empleado 0 en su superficie.

Reclamacion:

Si usted desea reclamar su producto, envielo, por favor, todo completo y a porte pagado junto con el tiquet de compra origi-
nal que debera indicar la fecha de compra y la denominacién del producto a su vendedor o directamente a nuestra direc-
cion, SAET-94 S.L. - G/ Trepadella, n° 10, Pol. Ind. Castellbishal Sud, E-08755 Castellbisbal (Barcelona).
Recomendamos, por eso, guardar bien el tiquet de compra hasta que haya expirado el periodo de garantia. STEINEL no res-
ponderd por gastos o riesgos de transporte con motivo del envio.

A N 0 s Informacion para hacer constar un caso de garantia la obtendrd a través de nuestra pagina web

DE GARANTIA wwuw.steinel-professional. de/garanlle Para cualquier caso de garantia o duda referente a su pro-
e FagricanTe  ducto, nos puede Ilamar al numero del Servicio Técnico +34 93 772 28 49.
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DE DEUTSCH

Das Prinzip

Bewegung schaltet Licht, Alarm und vieles mehr. Fiir Ihren Komfort, zu Ihrer Sicherheit. Der eingebaute pyro-
elektrische Infrarot-Detektor erfasst die unsichtbare Wérmestrahlung von sich bewegenden Korpern (Menschen,
Tieren, etc.). Diese so erfasste Warmestrahlung wird elektronisch umgesetzt und schaltet den angeschlossenen
Verbraucher. Durch Hindernisse, wie z.B. Mauern oder Glasscheiben, wird keine Wérmestrahlung erkannt, es
erfolgt also auch keine Schaltung.

Slcherheltshmwmse
Bei der Montage muss die anzuschlieBende elektrische Leitung spannungsfrei sein. Daher als Erstes Strom
abschalten und Spannungsfreiheit mit einem Spannungspriifer tberpriifen.

W Bei der Installation des Gerates handelt es sich um eine Arbeit an der Netzspannung. Sie muss daher durch
einen Fachmann nach den landesiiblichen Installationsvorschriften und Anschlussbedingungen durchgefiihrt
werden. (z. B. DE: VDE 0100, AT: OVE-ONORM E8001-1, CH: SEV 1000)

W Nur Original-Ersatzteile verwenden

W Gerét nicht selbst zerlegen. Die Reparatur darf nur durch eine Fachwerkstatt durchgefiihrt werden.

Installationshinweise il - E

L = Stromfiihrender Leiter (meistens schwarz oder braun) H Anschiuss mit Unterputzzuleitung

N = Neutralleiter (meistens blau) I Anschiuss mit Aufputzzuleitung

PE = eventueller Schutzleiter (griin/gelb)

Achtung: Schutzleiter bei Bedarf durchschleifen. In die Netzzuleitung kann selbstversténdlich ein Netzschalter
zum Ein- und Aus-Schalten montiert sein. Wichtig: ein Vertauschen der Anschliisse kann zur Beschédigung des
Gerétes fiihren. Beachten Sie bitte, dass der Stromkreis mit einem 10A-Leitungsschutzschalter abgesichert
werden muss. Optimale Montagehdhe: 2 m Wandmontage.

Funktion

Dammerungseinstellung (Werkseinstellung: Tageslichtbetrieb 2000 Lux):

Stufenlos einstellbare Ansprechschwelle des Sensors von 2 — 2000 Lux.

Einstellregler auf - gestellt = Tageslichtbetrieb ca. 2000 Lux.

Einstellregler auf  gestellt = Dammerungsbetrieb ca. 2 Lux. X

Zur Einstellung des Erfassungsbereiches bei Tageslicht ist der Eir gler auf 0+ (Tageslichtbetrieb) zu stellen.

Zeiteinstellung (Werkseinstellung: 8 s): Einstellbare Leuchtdauer von 8 s bis 35 min
Einstellreger auf — gestellt = kiirzeste Zeit (8 s)

Einstellreger auf + gestellt = langste Zeit (35 min)

Bei Einstellung des Erfassungsbereiches wird empfohlen die kiirzeste Zeit zu wéhlen.

Justierung des Erfassungsbereiches (mit Schwenkvorrichtung) Il - [

— B Reichweite 2 — 14 m, durch Schwenken der Sensorlinse um 90°. [[i] Schwenken zum Ausrichten an
der Wand. [l Reichweite 1 — 14 m. In Max.-Stellung ist Erfassung entlang der Hauswand méglich

durch Abdeckaufkleber, um z.B. Gehwege oder Nachbargrundstiicke auszugrenzen. Wichtig: Die sicherste
Bewegungserfassung haben Sie, wenn der Sensor seitlich zur Gehrichtung montiert wird und keine Hindernisse
(wie z. B. Bdume, Mauern etc.) die Sicht des Sensors behindern. Die Reichweite ist eingeschrankt, wenn Sie
direkt auf den Sensor zugehen.

Leistung

Gliih-/ Halogenlampenlast 2000 W Niedervolt Halogenlampen 1000 VA
Leuchtstofflampen EVG 430 W LED<2W 16W
Leuchtstofflampen unkompensiert 500 VA 2W<LED<8W 64 W
Leuchtstofflampen reihenkompensiert 1000VA LED>8W 64 W
Leuchtstofflampen parallelkompensiert 500 VA Kapazitive Belastung 88 uF

Betriebsstorungen (Stérung / Ursache => Abhilfe)

Ohne Spannung / Sicherung defekt, nicht eingeschaltet = neue Sicherung, Netzschalter einschalten, Leitung
mit Spannungspriifer (iberpriifen. Schaltet nicht ein / Umgebung noch zu hell © warten bis Ansprechschwelle
erreicht ist oder Wert neu einstellen / Leuchtmittel defekt = Leuchtmittel austauschen / Netzschalter AUS =>
einschalten / Erfassungsbereich nicht gezielt eingestellt => neu justieren. Schaltet nicht aus / dauerhafte
Bewegung im Erfassungsbereich = Bereich dndern / WLAN Gerét sehr nah am Sensor positioniert => Abstand
zwischen WLAN Gerét und Sensor vergrdBern. Schaltet immer EIN/AUS / Leuchte befindet sich im Erfassungs-
bereich => Bereich umstellen, Abstand vergréBern. Schaltet unerwiinscht ein / Erfassung von z.B. Autos auf
der StraBe => Bereich umstellen, Sensor abschwenken /WLAN Gerat sehr nah am Sensor positioniert =>
Abstand zwischen WLAN Gerét und Sensor vergrdBern. Reichweitenanderung / andere Umgebungstempera-
turen => bei Kélte Sensorrei durch verkiirzen, bei Wérme héher stellen.

Entsorgung
Elektrogerdte, Zubehdr und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Werfen Sie Elektrogerate nicht in den Hausmidill!

Nur fiir EU-Lander: GemaB der geltenden Europaischen Richtlinie (iber Elektro- und Elektronik-Altgeréte und
ihrer Umsetzung in nationales Recht miissen nicht mehr gebrauchsfahige Elektrogeréte getrennt gesammelt
und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Herstellergarantie

Herstellergarantie fir Unternehmer, wobei Unternehmer eine natiirliche oder juristische Person oder eine rechts-
féhige Personengesellschaft ist, die bei Abschluss des Kaufes in Ausiibung ihrer gewerblichen oder selbstandi-
gen beruflichen Tatigkeit handelt.

Herstellergarantie der STEINEL Vertrieb GmbH, DieselstraBe 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz

Alle STEINEL-Produkte erfiillen hdchste Qualitétsanspriiche. Aus diesem Grund leisten wir als Hersteller Ihnen
als Kunde gerne eine unentgeltliche Garantie gemaB den nachstehenden Bedingungen:

Wir leisten Garantie durch kostenlose Behebung der Mangel (nach unserer Wahl: Reparatur oder Austausch

mangelhafter Teile ggf. Austausch durch ein Nachfolgemodell oder Erstellung einer Gutschrift), die nachweislich
innerhalb der Garantiezeit auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen.

PT PORTUGUES

0 principio

0 movimento acciona a luz, 0 alarme e muitas outras coisas - para seu conforto e para a sua seguranca. O detector pireléctrico
por raios infravermelhos integrado detecta a radiacao térmica invisivel pi iente de corpos em movil (pessoas, animais,
etc.). Esta radiacao térmica detectada é transformada por via nica e liga o i 0s obstdculos, como p.

ex. muros ou vidros, ndo permitem a deteccao de radiacdes térmicas, impossibilitando a comutacao.

Instrugoes de seguranca
Durante a montagem, o cabo eléctrico a conectar deve estar isento de tensao. Para tal, desligue primeiro a corrente e verifi-
que se no ha tensao, usando um busca-pdlos.

W Ainstalacdo do aparelho consiste essenmalmente em Ildar com tensdo de rede. Por esse motivo, tera de ser realizada por
um téenico profissional segundo as de instalacdo e condicdes de conexdo habituais nos diversos
paises. (por ex., DE-VDE 0100, AT-OVE- ONORM E8001-1, GH-SEV 1000)

W Use excluswamente pegas de origem.

B Nunca tente desmontar o aparelho. A reparaco s deve ser feita por uma oficina especializada.

Instrugdes referentes a instalacéo il - E

L = fase (geralmente preto ou castanho) A Conexdo com cabo de alimentacdo embutido

N = neutro (geralmente azul) A Conexéo com cabo de alimentagéo a superficie

PE = condutor terra eventualmente existente (verde/amarelo)

Atengéo: Se for necessario, conectar o condutor de proteccéo juntamente. Naturalmente que no cabo de rede pode estar
montado um interruptor de rede do tipo "ligar - desligar". Importante: Se trocar as ligacdes, pode danificar o aparelho.
Tenha em atencéo que a lampada tem de ser protegida com um disjuntor de proteccéo de condutores de 10 A. Altura de
montagem ideal: 2 m para a montagem de parede.

Funcéo B

Regulagdo crepuscular (regulagdo de fabrica: regime diurno 2000 lux):

0 limiar de resposta do sensor pode ser regulado progressivamente de 2 a 2000 lux.

Regulador em Q- = regime diurno (aprox. 2000 lux)

Regulador em ( = regime crepuscular (aprox. 2 lux) .

Para regular a drea de deteccéo a luz do dia, o regulador tem de estar em Q- (regime diurno).

Ajuste do tempo (regulacdo de fabrica: 8 seg.): Tempo de iluminacdo regulével de 8 seg. a 35 min.

Regulador em — = tempo mais curto (8 seg.) / Regulador em + = tempo mais longo (35 min.).

Ao determinar a drea de detecgao, é recomendavel escolher o tempo mais curto.

Ajuste da drea de detecgdo com o dispositivo de orientagéo Il - T8

— EX Alcance 2 - 14 m, girando a lente sensrica em 90°. %ar ara alinhar na parede. [l Alcance 1-14 m. Na
posicéo méx. é possivel a deteccdo ao longo da parede da casa através de autocolantes, a fim de excluir dreas
€omo por ex. passeios ou propriedades vizinhas. Importante: sera possivel detectar os movimentos de forma mais segura se
0 sensor estiver instalado lateralmente em relag@o ao sentido de aproximago e se nao houver obstaculos (como por ex.
arvores, muros, etc.), que impecam a captacdo pelo sensor. O alcance sera limitado se alguém se aproximar directamente
do sensor.

Poténcia

Carga de lampada incandescente/halogéneo 2000 W Lampadas de halogéneo de baixa voltagem 1000 VA
Lampadas fluorescentes, balastros eletrénicos 430 W LED <2 W 16W

Lampadas fluorescentes, descompensado 500VA 2W < LED <8W 64 W
Lampadas fluorescentes, compensado em série 1000 LED > 8 W 64 W
Lampadas fluorescentes, compensado em paralelo500 VA Carga capacitiva 88 uF

Falhas de funcionamento (Falha / Causa => Solugéo)

Nao tem tensao / Fusivel fundido, ndo esta ligado = Fusivel novo, ligue o interruptor de rede, verifique o cabo com medidor de
tenséo. 0 candeeiro nao acende / 0 ambiente ainda estd demasiado claro = Espere até ser alcangado o limiar de resposta

ou defina um novo valor / Ldmpada fundida => Substitua a ldmpada / O interruptor de rede estd DESLIGADO => Ligue /A drea de
deteccao ndo estd ajustada com precisdo > Reajuste. 0 candeeiro ndo apaga / 0 ambiente ainda ndo esta suficientemente
claro = Espere até ser alcangado o limiar de resposta ou defina um novo valor / Movimentagdo permanente dentro da drea de
deteccdo = Altere a drea / Dispositivo WiFi esta posicionado muito perto do sensor <> Aumente a distancia entre o dispositi-
vo WiFi e o sensor. Esta constantemente a LIGAR/DESLIGAR / 0 candeeiro encontra-se dentro da drea de detecgdo <>
Modifique a drea, aumente a distancia. Liga inadvertidamente / Sdo detectados, p.ex., carros que passam na estrada <>
Modifique a drea, afaste o sensor/ Dispositivo WiFi esté posicionado muito perto do sensor = Aumente a distancia entre o
dispositivo WiFi e o sensor. Alteragéo do alcance / Outras temperaturas ambiente => Estando frio, reduza o alcance do sensor
afastando-o, estando calor, coloca-lo mais alto.

Eliminacao

Equipamentos elétricos, acessdrios e embalagens devem ser entregues num posto de reciclagem ecoldgica.

=

' ‘ Nunca deite equipamentos elétricos para o lixo doméstico!

Apenas para estados membros da U.E.: Segundo a diretiva europeia relativa aos residuos de equipamentos elétricos e eletro-
nicos, e a respetiva transposicéo para o direito nacional, todos os equipamentos elétricos e eletronicos em fim de vida Util devem
ser recolhidos separadamente e entregues nos pontos de recolha previstos para fins de reutilizagao ecoldgica.

Garantia do fabricante

Enquanto comprador, tem direito a uma garantia quer seja legal ou por defeitos de fabrico junto do vendedor. A nossa decla-
racao de garantia ndo tem qualquer efeito substitutivo nem limitador sobre estes direitos. Nés concedemos-Ihe 5 anos de
garantia sobre o perfeito estado e o correto funcionamento do seu produto da série STEINEL Professional. Garantimos-lhe
que o produto ndo apresenta quaisquer defeitos de material, fabrico e construgdo. Garantimos as perfeitas condicdes de
funcionamento de todos os componentes eletrdnicos e cabos, bem como a auséncia de defeitos em todos os materiais utili-
zados e respetivos acabamentos.

Reclamacao: Se pretender fazer uma reclamagdo, ao abrigo da garantia, envie por favor, o seu produto completo com os

respetivos portes pagos e acompanhado pelo original da fatura de compra, que deveré conter obrigatoriamente a data da

compra e a designacdo inequivoca do produto, ao seu revendedor ou diretamente a nds: F.Fonseca, S.A. - Rua Jodo

Francisco do Casal 87-89, 3800-266 Aveiro. Por isso, recomendamos que guarde a sua fatura de compra num local

seguro até o prazo de garantia expirar. A F.Fonseca, S.A. ndo assumird qualquer responsabilidade pelos custos e riscos de

transporte na devolugéo de um produto. Para obter informagdes sobre como reclamar o seu direito a

A N 0 S uma intervengéo ao abrigo da garantia, visite 0 nosso site em www.ffonseca.com. Se necessitar de
GARANTIA  uma intervencdo ao abrigo da garantia ou se tiver qualquer divida em relagdo ao seu produto, con-
DO FABRICANTE  tacte-nos através da nossa linha de assisténcia: +351 234 303 900.

10

DE DEUTSCH

Die Garantiezeit fiir
 Sensorik / AuBenleuchten / Innenleuchten betragt: 5 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum des Produktes.

Ausdriicklich ausgenommen von dieser Garantie sind alle auswechselbaren Leuchtmittel. Dariiber hinaus ist

die Garantie ausgeschlossen:

* bei einem gebrauchsbedingten oder sonstigen natiirlichen VerschleiB von Produktteilen oder Mangeln am
STEINEL-Produkt, die auf gebrauchsbedingtem oder sonstigem natiirlichem VerschleiB zuriickzufiihren sind,

* bei nicht bestimmungs- oder unsachgeméBem Gebrauch des Produkts oder Missachtung der
Bedienungshinweise,

* wenn An- und Umbauten bzw. sonstige Modifikationen an dem Produkt eigenmédchtig vorgenommen wurden
oder Méngel auf die Verwendung von Zubehor-, Ergénzungs- oder Ersatzteilen zuriickzufiihren sind, die
keine STEINEL-Originalteile sind,

« wenn Wartung und Pflege der Produkte nicht entsprechend der Bedienungsanleitung erfolgt sind,

* wenn Anbau und Installation nicht gemé&B den Installationsvorschriften von STEINEL ausgefiihrt wurden,

o bei Transportschéden oder -verlusten.

Diese Herstellergarantie Iasst Ihre gesetzlichen Rechte unberiihrt. Die hier beschriebenen Leistungen gelten
zusétzlich zu den gesetzlichen Rechten und beschrénken oder ersetzen diese nicht.

Die Garantie gilt fiir simtliche STEINEL-Produkte, die in Deutschland gekauft und verwendet werden. Es gilt
deutsches Recht unter Ausschluss des Ubereinkommens der Vereinten Nationen (iber Vertrdge (iber den inter-
nationalen Warenkauf (CISG).

Geltendmachung

Wenn Sie Ihr Produkt reklamieren wollen, senden Sie es bitte vollstandig und frachtfrei mit dem Original-
Kaufbeleg, der die Angabe des Kaufdatums und der Produktbezeichnung enthalten muss, an Ihren Héandler oder
direkt an uns, die STEINEL Vertrieb GmbH — Reklamationsabteilung —, DieselstraBe 80-84, 33442 Herzebrock-
Clarholz. Wir empfehlen Ihnen daher, Ihren Kaufbeleg bis zum Ablauf der Garantiezeit sorgfaltig aufzubewahren.
Fiir Transportkosten und -risiken im Rahmen der Riicksendung iibernehmen wir keine Haftung.

JAHRE

HERSTELLER
GARANTIE

SE SVENSKA

Princip

Rorelser kopplar ljus, alarm och mycket annat. For din komfort och sékerhet. Den integrerade infrardda sensorn
ar utrustad med en pyrosensor som kéanner av den osynliga varmestralningen fran kroppar i rorelse (manniskor,
djur, etc.). Den registrerade varmestralningen omvandlas pa elektronisk vag och tander en ansluten forbrukare.
Varmestralningen registreras inte genom olika hinder, som t.ex. vaggar eller glasrutor, och da sker ingen
koppling.

Sakerhetsanwsmngar
W Under monteringen maste den elektriska ledningen som ska anslutas vara spanningsfri. Bryt strémmen och
kontrollera med spanningsprovare att alla parter & spénningslosa.

MW Eftersom sensorn installeras till natspanningen maste arbetet utforas pa ett fackmannamassigt sétt och
enligt géllande installationsforeskrifter. (t. ex.: DE: VDE 0100, AT: OVE-ONORM E8001-1, CH: SEV 1000)

W Anvénd endast originalreservdelar.

W Reparera inte produkten sjalv. Reparationer far endast utforas av auktoriserad verkstad.

Installation - B

L = Stromforande ledare (oftast svart eller brun)
N = Neutralledare (oftast bla)

PE = Eventuell skyddsledare (gron/gul)

0bs: Skyddsledaren kopplas vidare vid behov. Sensorn kan naturligtvis forkopplas med en strémstéllare for till-
och frankoppling. Viktigt: En forvaxling av kablarna kan medfdra skador pa produkten. Observera, att stromkret-
sen méste sakras med en 10A sékerhetsbrytare. Optimal montagehdjd: 2 m viggmontage.

Funktion

Skymningsniva (Ieveransinstéllning: dagsljusdrift 2000 lux):

Sensorns aktlvermgsmva kan stéllas in steglost fran 2 — 2000 lux.

Stéllskruven stélld pa Q- = dagsljusdrift ca 2000 lux.

Stéllskruven stalld p& ¢ = skymningsdrift ca 2 lux.

For instalining av bevakningsomrédet i dagsljus skall stillskruven stillas p& -0+ (dagsljusdrift).

Instéllning av efterlystiden (fabriksinstallning 8 sek.): Installbar efterlystid frdn 8 sek. till 35 min.
Stallskruven instélld pa — = kortaste tiden (8 sek.)

Stallskruven instélld pa + = l&ngsta tiden (35 min.)

Vid instélining av bevakningsomradet rekommenderas att vélja den kortaste tiden.

Justering av bevakningsomrédet (med vridanordning) A -

— B Réickvidd 2 — 14 m, genom att vrida sensorlinsen 90°. [I§] Vrids for finjusteringen pa véggen. [l
Réckvidd 1 — 14 m. | maximal position &r en bevakning langs husvaggen mdjlig ElEN . B genom téckskalen,
for att t.ex. avgransa gangvégar eller granntomter. Viktigt: Den sékraste rorelsebevakningen uppnés nér sensorn
monteras i rét vinkel mot rorelseriktningen och inga hinder finns (t.ex. tréd, murar osv.). Réckvidden &r begrén-
sad, nér du gér direkt mot sensorn.

7] Anslutning med underllggande matarledning
H Anslutning med utanpaliggande matarledning

Effekt

Glod-/halogenlamplast 2000 W Lagvolt-halogenlampor 1000 VA
Lysror elektr. forkoppl.don 430 W LED<2W 16W
Lysrér okompenserade 500 VA 2W<LED<8W 64 W
Lysror seriekompenserade 1000VA  LED>8W 64 W
Lysror parallellkompenserade 500 VA Kapacitiv belastning 88 uF
Driftstorningar (storning / orsak = 4tgéira)

Utan spanning / Sakring defekt, ej |nkopplad <> Byt sékring, sla till i testa med sp

Ljuset tands inte / Omgivande ljus &r for starkt => Vénta tills installd l/usn/va har undersknd/ts eller andra Var-
det / Ljuskalla defekt => Byt ljuskélla / Stromstéllaren franslagen => Sla till strémstallaren / Bevakningsomradet
felinstéllt > Justera omradet. Ljuset slacks inte / Stand|ga rorelser i bevakningsomréadet => Justera bevak-
ningsomrédet / WLAN apparaten befinner sig mycket néra sensorn => Forstora avstandet mellan WLAN apparat
och sensor. TANDS/SLACKS oavbrutet / Armaturen befinner sig inom bevaknmgsomradet = Andra omradet,
forstora avstandet. Sensorn tands odnskat / Rorelser fran t.ex. bilar pa gatan => Andra bevakningsomradet,
vrid sensorn nerat / WLAN apparaten befinner sig mycket néra sensorn => Forstora avstandet mellan WLAN
apparat och sensor. Andra ra / Olika omgivning aturer = Vrid sensorn nerét vid kyla for att
fdrkorta réckvidden, stéll den hogre nér det &r varmt.

Avfallshantering

Elapparater, tillbehdr och forpackning maste lamnas in till miljévénlig &tervinning.

E Kasta inte elapparater i hushallssoporna!

Géller endast EU-lander:
Enligt det gallande europeiska direktivet om uttjanta elektriska och elektroniska apparater och dess omsattning
i nationell lagstiftning, maste uttjanta elapparater lmnas in till miljovanlig atervinning.

Tillverkargaranti

Som kopare har du rétt till géllande garantiréttigheter enligt konsumentlagen alt. ALEM 09. Dessa rattigheter
varken forkortas eller begransas genom var garantiforklaring. Utver den rattsliga garanti-fristen, ger vi 5 ars
garanti pa att din STEINEL-Professional-Sensor-produkt &r i oklanderligt skick och fungerar korrekt. Vi garante-
rar, att denna produkt &r helt utan material-, produktions- eller konstruktionsfel. Vi garanterar, att alla elektro-
niska element och kablar &r fullt funktionsdugliga samt att allt anvéant ramaterial jamte dess ytor, &r helt utan
brister.

Reklamation

Om du vill reklamera din produkt, sa kontakter du inkdpsstéllet dvs din aterforsaljare. Om &terforséljaren av
olika anledningar ej kan kontaktas kan du vénda dig direkt till Steinels generalagent i Sverige; Karl H Strom
AB, Verktygsvégen 4, 553 02 Jonkoping, 036 - 550 33 00. Vi rekommenderar att du sparar kvittot vél tills
garantitiden har gatt ut. For transportkostnader och -risker vid retursandningar lamnar STEINEL ingen garanti.

A R S Ytterligare uppgifter om produkter samt kontakt hittar du pé var hemsida. www.khs.se

TILLVERKAR  Om du har fragor betraffande produkten eller fragor om garantins omfattning, kan du alltid
GARANTI né oss pa 036 - 550 33 00.
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GB ENGLISH

Principle

Movement triggers lights, alarms and many other devices - for your convenience and safety. The integrated
pyroelectric infrared detector senses the invisible heat radiated from moving objects (people, animals, etc.).
The heat detected in this way is converted electronically into a signal that activates the load connected. Heat
radiation is not detected through obstacles, such as walls or glass, and will therefore not activate the light.

Safety warnings

W During installation, the electrical wiring being connected must be dead. Therefore, switch off the power first
and use a voltage tester to check that the power supply is disconnected.

W Installing this unit involves work on the mains voltage supply. This must therefore be carried out
in accordance with applicable national wiring regulations and electrical operating conditions.
(e.g. DE-VDE 0100, AT-OVE-ONORM E8001-1, GH-SEV 1000)

W Only use genuine replacement parts.

W Do not dismantle the unit yourself. It must only be repaired by a specialist workshop.

Installation Kl - E

L = live conductor (usually black or brown) Connection with concealed wiring
N = neutral conductor (usually blue) Bl Connection with exposed wiring
PE = any protective earth conductor (green/yellow)

Attention: Loop the protective-earth conductor through if necessary. A mains power switch for turning the unit
ON and OFF may of course be installed in the mains supply lead. Important: Reversing the connections may
result in damage to the unit. Please note that the circuit must be protected by a 10 A circuit breaker.
Optimum mounting height: 2 m for wall mounting

Function

Twilight setting (factory setting: daylight operation at 2000 lux):

The sensor's respol se threshold can be infinitely varied from 2 — 2000 lux.

Control dial set to* = daylight operation at approx. 2000 lux.

Control dial setto C = mght -time operation at approx. 2 lux.

To adjust the detection zone in daylight, the control dial must be set toﬁ (daylight operation).

Time setting (factory setting: 8 sec.): Light 'ON' time can be set from 8 secs. to 35 mins.
Control dial set to — = shortest time (8 sec.)

Control dial set to + = longest time (35 min.)

When setting the detection zone, we recommend selecting the shortest time.

Adjust detection zone at swivel mount i H-m

I - B Reach can be adjusted to between 2 and 14 m by tilting the lens through 90°. [ Swwellm for align-
ment on the wall. [l Reach 1 — 14 m. Max. setting permits detection along the building wall [IlN . [ Using
adhesive shrouds, e.g. to mask out paths or neighbouring property. Important: The most reliable way of detect-
ing movement is to install the sensor so that it points across the direction in which a person would walk and by
ensuring that no obstacles (such as trees, walls etc.) obstruct the line of vision. Reach is restricted when you
walk straight towards the sensor.

Output

Incandescent / halogen lamp load 2000 W Low-voltage halogen lamps 1000 VA
Fluorescent-lamp electronic ballasts 430 W LED<2W 16W
Fluorescent lamps, uncorrected 500 VA 2W<LED<8W 64 W
Fluorescent lamps, series-corrected 1000 VA LED >8W 64 W
Fluorescent lamps, parallel-corrected 500 VA Capacitive load 88 uF

Troubleshooting (Fault / Cause => Remedy)

No power / Fuse faulty, not switched on = new fuse, turn power switch ON, check lead with voltage tester.
Will not switch ON / Surroundings still too bright => wait until response threshold is reached or adjust setting /
Bulb faulty > change bulb /Power switch OFF => switch on / Detection zone not properly targeted => readjust.
Will not switch OFF / Permanent movement in the detection zone => adjust detection zone / Position Wi-Fi
device very close to the sensor => Increase distance between Wi-Fi dewce and sensor Keeps swnchmg
ON/OFF / There is a light in the detection zone => change ion zone, di

when unwanted / Detecting cars on the road, for example => change detection zone, tilt sensor down/
Position Wi-Fi device very close to the sensor => Increase distance between Wi-Fi device and sensor. Reach
changing / Differing ambient temperatures => at low temperatures, shorten reach by tilting sensor down; at
high temperatures, tilt sensor up.

Disposal
Electrical and electronic equipment, accessories and packaging must be recycled in an environmentally compatible manner.

E Do not dispose of electrical and electronic equipment as domestic waste.

EU countries only: Under the current European Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment and its implementation in
national law, electrical and electronic equipment no longer suitable for use must be collected separately and recycled in an envi-
ronmentally compatible manner.

Manufacture warranty

As purchaser, you are entitled to your statutory rights against the vendor. If these rights exist in your country, they
are neither curtailed nor restricted by our Warranty Declaration. We guarantee that your STEINEL Professional sensor
product will remain in perfect condition and proper working order for a period of 5 years. We guarantee that this
product is free from material-, manufacturing- and design flaws. In addition, we guarantee that all electronic com-
ponents and cables function in the proper manner and that all materials used and their surfaces are without
defects.

Making Claims
If you wish to make a claim, please send your product complete and carriage paid with the original receipt of pur-
chase, which must show the date of purchase and product designation, either to your retailer or contact us at
STEINEL (UK) Limited, 25 Manasty Road, Axis Park, Orton Southgate, Peterborough, PE2 6UP, for a returns
number. For this reason, we recommend that you keep your receipt of purchase in a safe place until the warranty
period expires. STEINEL shall assume no liability for the costs or risks involved in returning a product.
For information on making claims under the terms of the warranty, please go to

Y E A R www.steinel-professional.de/garantie If you have a warranty claim or would like to ask any

MANUFACTURER'S  question regarding your product, you are welcome to call us at any time on our Service Hotline

WARRANTY 01733 366700.
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Princippet

Bevagelse teender lamper, alarmer og mange andre enheder - af hensyn til din komfort og sikkerhed. Den inte-
grerede, pyroelektriske, infrarade sensor registrerer den usynlige varmeudstréling fra objekter i beveegelse
(mennesker, dyr etc.). Varmen, som registreres pa denne made, konverteres elektronisk til et signal, som aktive-
rer den tilsluttede forbruger. Varmeudstréling registreres ikke gennem forhindringer, som f.eks. veegge eller vin-
duer, og aktiverer derfor ikke lyset.

Slkkerhedsadvarsler
Under installationen ma de el-ledninger, der tilsluttes, ikke vaere stromferende. Sla derfor strommen fra
forst, og brug en spaendingstester til at kontrollere, at strommen er afbrudt.

W Installation af denne enhed omfatter arbejde med lysnettet. Dette arbejde skal derfor udfares professionelt i
overensstemmelse med de gzeldende nationale regler for ledningsfering og elektriske driftsforhold (f.eks.:
DE-VDE 0100, AT-OVE-ONORM E8001-1, CH-SEV 1000).

W Brug kun originale reservedele.

W Adskil ikke selv enheden. Den ma kun repareres af et specialvaerksted.

Installation l - H

L = stremfgrende leder (normalt sort eller brun) 7] Tilslutning med skjult ledningsfering
N = nulleder (normalt bla) H Tilslutning med synlig ledningsfaring
PE = alle jordledere (gren/gul)

0BS: For jordlederen igennem om nedvendigt. Du kan selvfglgelig ogsa montere en teend/sluk-kontakt i netled-
ningen. Vigtigt: Hvis du ombytter tilslutningerne, kan enheden blive beskadiget. Bemaerk, at kredslgbet skal
beskyttes med en 10 A sikring. Optimal monteringshgjde: 2 m ved va&gmontering

Funktion

Skumringsindstilling (standardindstilling Drift i dagslys ved 2000 lux):

Sensorens aktlvermgstaarskel kan varieres trinlgst fra 2 - 2000 lux.

Indstillingsknap indstillet pa O = drift i dagslys ved ca. 2000 lux.

Indstillingsknap indstillet pd ¢ = drift om natten ved ca. 2 lux.

For at justere overvagningsomradet i dagslys skal indstillingsknappen vere indstillet pa - (drift i dagslys).

Tidsindstilling (standardindstilling: 8 sek.): Tidsrum med lyset tendt kan indstilles fra 8 sek. til 35 min.
Indstillingsknap indstillet pa — = korteste tidsrum (8 sek.)

Indstillingsknap indstillet pa + = leengste tidsrum (35 min)

Nar du indstiller overvagningsomradet, anbefaler vi, at du vaelger det korteste tidsrum.

Justering af overvgningsomrade med drejeled -0

-B Reekkevidden kan justeres til mellem 2 og 14 m ved at dreje linsen 90° til hver side. M Drejning
ved justering pa veeggen. [l Reekkevidde 1 - 14 m. Maks. indstilling muligger overvagning langs bygnin-
gens veg Brug selvklzebende afdzekninger til f.eks. at skjule stier eller naboens omrade. Vigtigt:
Den mest pélidellge made at overvage beveegelse pa er at installere sensoren saledes, at den peger pa
tvaers af den retning, som en person ville ga, og ved at sikre sig, at der ikke er forhindringer (som f.eks.
traeer, mure etc.), der spaerrer for sensorens udsyn. Raekkevidden er mindre, hvis du gér direkte mod sen-
soren.

Effekt

Glade-/halogenpzrebelastning 2000 W Lavspandingshalogenpaerer 1000 VA
Lysstofrar elektr. forkobl.enh. 430 W LED<2W 16W
Lysstofrar ukompenseret 500 VA 2W<LED<8W 64 W
Lysstofrar seriekompenseret 1000VA LED>8W 64 W
Lysstofrar, parallelkompenseret 500 VA Kapacitiv belastning 88 uF

Fejlfinding (Fejl / Arsag = Afhjzlpning)

Ingen strem / Defekt sikring, ikke teendt => Ny sikring, sla strammen til, kontrollér leder med spaendingstester.
Teender ikke / Omgivelserne er stadig for lyse = Vent, indtil aktiveringstaerskien er néet, eller juster indstillingen /
Defekt paere => Skift paere / Afbryder slukket => Taend afbryder / Overvagningsomrade ikke indstillet korrekt =
Juster igen. Slukker ikke / Konstant beveegelse i overvagningsomradet = Juster overvagningsomradet / WLAN-

enhed placeret meget teet pa sensoren = g mellem WLAN-enheden og . Teender/slukker
hele tiden / Der er lys i overvagningsomradet => Skift overv agni ide, 0g Tender /
Registrerer f.eks. biler pa vejen => Skift overvagning. , Vip nedad / WLAN-enhed placeret meget
teet pa sensoren => dg fen mellem WLAN-enhed og sensoren. Andring i reekkevidde / Forskellige
omgivende temperaturer => Ved lave temperaturer kan du afkorte [ ved at vippe nedad. Vip
sensoren opad ved haje temperaturer,

Bortskaffelse

Elekirisk og elekironisk udstyr, tilbehar og skal genvindes pa en miljovenlig made.

Bortskaf ikke elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffaldet.

Geelder kun for EU-lande: | henhold til EU-direktivet om affald af elekrisk og elektronisk udstyr (WEEE-direktivet) og dets imple-
mentering i national lovgivning skal kasseret elektrisk og elektronisk udstyr sorteres, indsamles og genvindes pa en miljavenlig
méde.

Producentgaranti

Som keber har du de lovbestemte rettigheder over for szlger. Safremt disse rettigheder eksisterer i dit land, hver-
ken afkortes eller begraenses de af vores garantierklaering. Vi giver 5 ars garanti for fejlfri og korrekt funktion pa dit
STEINEL-Professional-sensorteknologi-produkt. Vi garanterer, at dette produkt ikke har materiale-, produktions- eller
konstruktionsfejl. Vi giver garanti for alle elektroniske komponenters og kablers funktionsevne og for, at alle anvend-
te materialer og disses overflader ikke har mangler.

Fremsattelse af krav: Hvis du vil fremsztte en reklamation over dit produkt, bedes du sende produktet komplet og
fragtfrit med den originale kabsdokumentation, som skal indeholde kebsdato og produktbetegnelse, til din forhand-
ler Roliba A/S, vej 52, DK-5250 Odense SV. Vi anbefaler, at du opbevarer din
kabsdokumentation sikkert, indtil garantiperioden er udlgbet. Roliba A/S hafter ikke for transportomkostninger og
risici under returneringen af produktet. Du finder informationer om gennemferelse af et garanti-
R krav pa vores higmmeside www.roliba.dk
PRODUCENT  Hvis du har et garantitilfeelde eller et spargsmal til dit produkt, kan du altid ringe pa tif.
GARANTI (+45) 6593 0357
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FR FRANCAIS

Le principe

Pour votre confort et votre sécurité, un simple mouvement allume la lumiere, commande une alarme, etc. Le détecteur

infrarouge pyroélectrique intégré détecte le rayonnement de chaleur invisible émis par les corps en mouvement (personnes,

animaux, etc.). Ce rayonnement de chaleur capté est ensuite traité par un systéme électronique qui met en marche le
raccorde. Les comme les murs ou les vitres s'opposent a la détection du rayonnement de chaleur

et empéchent toute commutation.

Consmnes de sécurité
W Pendant le montage, les conducteurs a raccorder doivent étre hors tension. Il faut donc d'abord couper le courant et
s'assurer de I'absence d'alimentation & I'aide d'un testeur de tension.

W L'installation de I'appareil implique une intervention sur le réseau électrique. Elle doit donc étre effectuée par un
spécialiste conformément aux directives locales d'installation et aux conditions de raccordement. (NF C-15100)

W Utiliser uniquement des piéces de rechange STEINEL

B Ne pas essayer de démonter soi-méme 'appareil. Les réparations doivent étre effectuées uniquement par un atelier
spécialisé.

Installation il - E

L = phase (généralement noir ou marron) Raccord avec cable encastré

N = neutre (généralement bleu) Bl Raccord avec conducteur en saillie

PE = conducteur de terre éventuel (vert/jaune)

Attention : si nécessaire, faire une boucle au conducteur de terre. Il est bien siir possible de monter sur la conduite secteur
un interrupteur permettant la mise en ou hors circuit de I'appareil. Important : Une inversion des branchements peut
entrainer la détérioration de I'appareil. Veillez a ce que le circuit soit sécurisé avec un disjoncteur de protection de ligne
10 A. Hauteur d'installation : 2 m montage mural.

Fonctionnement

Réglage de crépuscularité (réglage effectué en usine : fonctionnement diurne 2000 lux) :

Seuil de réaction du detecteur réglable en commu de 2 22000 lux.

Bouton de réglage posi sur;& diurne env. 2000 lux.

Bouton de réglage positionné sur nocturne env. 2 lux.

Pour régler la zone ‘de détection en Iumlere du jour, il faut placer le bouton de réglage sur £+ (fonctionnement diurne).

Temporisation (réglage effectué en usine : 8 s) : Durée d'éclairage réglable de 8 s & 35 min.
Bouton de réglage sur — = durée minimum (8 s), Bouton de reglage sur + = durée maximum (35 min)
Pendant le réglage de la zone de détection, il est de la durée la plus courte.

Ajustage de la zone de détection 4 I'aide du dispositif d'orientation A H-m

— [l Portée du détecteur réglable entre 2 et 14 m, par orientation de la lentille de 90°. [Id] Orienter le détecteur pour
un positionnement mural. il Portée du détecteur réglable entre 1 et 14 m. En position maximale, possibilité de détection le
long du mur de la maison . [ Au moyen de caches autocollants afin d'exclure de cette zone les trottoirs ou les ter-
rains avoisinants. Important : la détection des mouvements est la plus fiable quand le détecteur est monté latéralement par
rapport au sens de passage et qu‘aucun obstacle (arbre, mur, etc.) n'obstrue son champ de visée. La portée est limitée si
vous avancez directement vers le détecteur.

Puissance

lampe a incandescence / halogéne 2000 W lampes halogenes basse tension 1000 VA
tubes fluorescents avec ballast électronique 430 W LED<2W 16W
tubes fluorescents non compensés 500 VA 2W<LED<8W 64 W
tubes fluorescents compensés par série 1000 VA LED > 8W 64 W
tubes fluorescents compensés en parallele 500 VA charge capacitive 88 uF

Dysfonctionnements (Probléme / Cause = Reméde)

Aucune tension / Fusible défectueux, appareil hors circuit => changer le fusible défectueux, mettre I'interrupteur en circuit,
vérifier le cable a I'aide d’un testeur de tension. Ne s'allume pas / La luminosité ambiante est encore trop élevée =>
attendre que le seuil de réaction soit atteint ou régler une nouvelle valeur / L'ampoule est défectueuse => changer I'ampou-
le / Interrupteur secteur sur ARRET => e mettre en circuit/ Le réglage de la zone de détection manque de précision =>
refaire le réglage. Ne s'éteint pas / Mouvement permanent dans la zone de détection => modifier la zone / L'appareil wifi
est situé tres pres du détecteur > Augmenter la distance entre I'appareil wifi et le détecteur. S'allume et
s'éteint en permanence / Lampe dans la zone de détection => modifier la zone, augmenter la distance. S'allume de fagon
intempestive / Détection de voitures par ex. passant dans la rue => modifier la zone, orienter le capteur plus vers le bas /
L'appareil wifi est situé trés prés du détecteur => Augmenter la distance entre I'appareil wifi et le détecteur.
Changement de la portée / Variations de la température ambiante <> par temps froid, réduire la portée en orientant le
détecteur plus vers le bas, par temps chaud, le remonter.

Elimination
Les appareils électriques, les accessoires et les emballages doivent étre soumis & un recyclag del

@ Ne jetez pas les appareils électriques avec les ordures ménageres !

Uniquement pour les pays de I'UE :

conformément & la directive européenne en vigueur relative aux appareils électriques et électroniques usagés et a son applica-
tion dans le droit national, les appareils électriques qui ne fonctionnent plus doivent étre collectés séparément des ordures
ménageéres et doivent faire I‘objet d'un recyclage écologique.

Garantie du fabricant

En tant qu'acheteur, vous disposez des droits prescrits par la loi a I'encontre du vendeur. Notre déclaration de garantie ne rac-
courcit ni ne limite ces droits dans la mesure ol ils existent dans votre pays. Nous vous accordons une garantie de 5 ans sur le
parfait état et le bon fonctionnement de votre produit a détection STEINEL Professional. Nous garantissons que ce produit ne pré-
sente pas de défauts matériels, de fabrication ni de construction. Nous garantissons le bon état de fonctionnement de tous les
composants électroniques et des cables ainsi que I'absence de vices pour tous les matériaux utilisés et leurs surfaces.

Réclamation
Si vous avez une réclamation a faire au sujet de votre produit, veuillez I'envoyer complet franco de port accompagné de la preu-
ve d'achat originale qui doit comprendre la date de I'achat et la désignation du produit a votre revendeur.

AN s Veuillez consulter notre site Internet wwwi.steinel-professional.de/garantie pour de plus amples infor-
mations sur la maniére de faire valoir un droit & une prestation de garantie. Si vous avez besoin d'avoir
DE GARANTIE - recours au service de garantie ou si vous avez une question au sujet de votre produit, vous pouvez nous

FABRICANT appeler a tout moment au n° d'assistance téléphonique pour la clientéle 03 20 30 34 00.
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Toimintaperiaate

Liike kytkee valon, hélytyksen ja monia muita toimintoja - tdma liséd kayttomukavuutta ja turvallisuutta.
Tuotteeseen asennettu pyroséhkdinen infrapunatunnistin havaitsee liikkuvista ihmisista, eldimisté jne. lahtevan
nakyméttoman l&mpdséteilyn. Talla tavalla havaittu lamposateily muunnetaan elektronisesti signaaliksi, joka
aktivoi kytketyn laitteen. Erilaiset esteet, kuten esim. seind tai lasiruudut, estavét lampdsateilyn tunnistuksen
eiké valo talldin aktivoidu.

Turvavaroitukset

W Asennettavassa sahkojohdossa ei saa asennuksen aikana olla jénnitettd. Katkaise ensin virta ja tarkista jan-
nitteettdmyys jénnitteenkoettimella.

W Tuote liitetddn verkkojannitteeseen. Asennus on tehtdvé asennusta koskevien kdyttomaassa voimassa olevi-
en madrdysten ja liitdntdohjeiden mukaisesti. (esim. SFS-6000)

W Kéyta vain alkuperdisid varaosia.

W Al3 pura tuotetta itse osiin. Vain ammattikorjaamo saa korjata laitteen.

Asennus ll -B

L = vaihejohdin (tavallisesti musta tai ruskea)
N = nollajohdin (tavallisesti sininen)

PE = suojamaajohdin (vihre&/keltainen)
Huomlm Ketjuta sumamaajohdln tarvittaessa. Verkkojohtoon voidaan asentaa verkkokytkin virran kytkemiseksi
jak isemiseksi. Tarkeda: Liitantdjen sekoittuminen voi johtaa laitteen vaurioitumiseen. Huomaa, etta sahko-
virtapiiri on suojattava 10 ampeerin sulakkeella. Sopivin asennuskorkeus: 2 m seindsennuksessa

Toiminta

Hamaryystason asetus (tehdasasetus: paivakayttd, 2000 luksia):

Tunnistimen kytkeytymiskynnys voidaan asettaa portaattomasti 2-2000 luksin valille.

Séadin asetettu kohtaan - = paivakéyttd, noin 2000 luksia

Séédin asetettu kohtaan ( = pimeén ajan kéyttd, noin 2 luksia

Séétimen on oltava asennossa ¢ , kun toiminta-alue séédetdén paivénvalossa (paivakayttd).

Kytkentaajan asetus (tehdasasetus: 8 s): Valon kytkentdajan asetus voidaan saataa 8 sekunnin ja
35 minuutin valille.

Saadin asetettu kohtaan — = lyhyin mahdollinen aika (8 s)

Saadin asetettu kohtaan + = pisin mahdollinen aika (35 min)

Suosi valitsemaan ky dajan lyhyimman asetuksen toiminta-alueen asettamisen ajaksi.

Toiminta-alueen saito -

[ - Bl Toimintaetéisyys vmdaan asettaa 2 ja 14 metrin vélille kaantdmalld linssia 90°. [ Kohdistaminen
seindssa linssia kaantamalld. [l Toimintaetaisyys 1-14 m. Maksimiasetuksessa tunnistus on mahdollista
seindd myoten Linssin suojusten kéyttd esim. jalkakaytévien tai naapuritonttien rajaamiseksi pois
tunnistusalueelta. Tarke&d: Varmin liketunnistus saavutetaan, kun tunnistin asennetaan sivuttain kulku-
suuntaan nahden eivétké esteet (kuten esim. puut, seinat jne.) esté nakyvyytta. Toimintaetdisyys on lyhy-
empi kuljettaessa suoraan tunnistinta kohti.

Liitanta uppoasennuksessa
Bl Liitént4 pinta-asennuksessa

Teho

Hehku-/halogeenilampun kuorma 2000W  Pienjénnitehalogeenilamput 1000 VA
Loistelamput, elektr. liiténtélaitteet 430 W LED<2W 16W
Loistelamput, kompensoimaton 500 VA 2W<LED<8W 64 W
Loistelamput, sarjakompensoitu 1000VA LED>8W 64 W
Loistelamput, rinnakkain kompensoitu 500 VA Kapasitiivinen kuorma 88 pF

Kayttohairiot (hairio / syy = hairion poist)

Jénnite puuttuu / viallinen sulake, tunnistinta ei ole kytketty paalle => vaihda sulake, kytke verkkokytkin péélle,
tarkista johto jénnitteenkoettimella. Ei kytke paalle / ympéristdssa viela liian valoisaa => odota, kunnes kytkeyty-
miskynnys on saavutettu tai muuta asetusta / valonlahde viallinen => vaihda valonldhde / kytketty pois verkko-
kytkimella = kytke pé&éile / toiminta-aluetta ei suunnattu oikein = sddda uudelleen. Ei kytke pois paalta / toi-
minta-alueella on jatkuvaa liiketta => sddd toiminta-alue / WLAN-laite sijoitettu hyvin lahelle tunnistinta => suu-
renna WLAN-laitteen ja tunnistimen vélista etéisyytta. Kytkee jatkuvasti PARLLE/POIS / toiminta-alueella on
valaisin = muuta toiminta- uehta lisda etéisyytta. Kytkee ei-toivotusti / tielld likkuu esimerkiksi autoja =
muuta toiminta-aluetta, kddnna tunnistinta alas / WLAN-laite sijoitettu hyvin I&helle tunnistinta <> suurenna
WLAN-laitteen ja tunnistimen vélistd etéisyytt4. Toimintaetdisyys muuttuu / erilainen ympériston lampotila <>
lyhennd tunnistimen toiminta-aluetta kylmalla kdantamallé tunnistinta alaspéin, kdnna tunnistinta ylospéin lam-
pimalla.

Hévittéminen

Séhko- ja elektroniikkalaitteet, tarvikkeet ja pakkaukset on kierrétettava ympéristoystavallisella tavalla.

E 4 havita sahko- ja elektroniikkalaitteita kotitalousjitteen mukana.

Vain EU-maat:
Nykyisen séhkd-ja elektroniikkaromua koskevan normin ja sen kansallisen tytantdonpanon mukaisesti kytdsta poistetut sahkd-
ja elektroniikkalaitteet on keréttava erikseen ja kierratettava ympéristoystavalliselld tavalla.

Valmistajan myontama takuu

Ostajana sinulla on oikeus omassa maassasi voimassa oleviin lakisaateisiin takuuoikeuksiin. Tama takuuilmoitus ei
lyhenna tai rajoita niitd. Myonnamme sinulle STEINEL-Professional-tunnistintekniikan tuotteen moitteettomia ominai-
suuksia ja asianmukaista toimintaa koskevan 5 vuoden takuun. Takaamme, ettei tdssé tuotteessa ole materiaali-,
valmistus- ja rakennevikoja. Takaamme Kaikkien elektronisten rakenneosien ja johtojen toimintakyvyn seké kaikkien
kéytettyjen raaka-aineiden ja niiden pintojen virheettomyyden.

Vaatimuksen esittaminen

Jos haluat tehda tuottees’rasn reklamaanon tmmlta tuote téydellisend ja rahti maksettuna yhdessé ostotositteen
(sisallettava tiedot o: ja kanssa osmpalkkaan Suosittelemme siksi ostotositteen
huolellista sailyttdmista aina takuuajan paattymiseen asti. STEINEL ei vastaa palautukseen liittyvistd kuljetuskuluista
ja -riskeistd.

VALMISTAJAN www.steinel-professional.de/garantie

5 VUODEN Tietoja vaatimuksen esittimisesta takuutapauksessa loytyy kotisivuiltamme
TAKUU
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Het principe

Beweging schakelt licht, alarm en nog veel meer aan. Voor uw gemak en uw veiligheid. De ingebouwde pyro-
elektrische infrarooddetector registreert de onzichtbare warmtestraling van bewegende mensen, dieren enz.
Deze zo geregistreerde warmtestraling wordt elektronisch omgezet en schakelt hierdoor de aangesloten ver-
bruiker automatisch in. Door hindernissen zoals muren of ruiten wordt geen warmtestraling herkend, dus vindt
ook geen schakeling plaats.

Velllgheldsvoorschrlften
W Bij de montage moet de aan te sluiten elektrische kabel spanningsvrij zijn. Daarom eerst de stroom uitscha-
kelen en op spanningsloosheid testen met een spanningstester.

W Bij de installatie van de lamp werkt u met netspanning. Dit moet door een vakman en volgens de gebruike-
lijke installatievoorschriften en aansluitingsvoorwaarden worden uitgevoerd (bijv.: DE: VDE 0100, AT: OVE-
ONORM E8001-1, CH: SEV 1000).

W Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.

W Demonteer het apparaat niet zelf. Reparaties mogen alleen door vakbedrijven worden uitgevoerd.

Installatie-instructies il - H

L = stroomdraad (meestal zwart of bruin)
N = nuldraad (meestal blauw)

PE = aarde (groen/geel)

Opgelet: aardedraad indien nodig doorschakelen. In de stroomtoevoerkabel kan natuurlijk een netschakelaar
voor IN- en UIT-schakelen worden gemonteerd. Belangrijk: verwisseling van de aansluitingen kan leiden tot
beschadiging van de apparatuur. Houd er rekening mee, dat de kring met een veiligheidsschakel:
een 10 A-leiding moet worden beveiligd. Optimale montagehoogte: 2 m wandmontage.

Functie

Schemerinstelling (instelling af fabriek: daglichtstand 2000 lux):

Traploos instelbare drempelwaarde van de sensor van 2 — 2000 lux.

Instelknopje op 4+ = daglichtstand ca. 2000 lux.

Instelknopje op = schemerstand ca. 2 lux.

Voor de instelling van het registratiebereik bij daglicht moet het instelknopje op 0+ (daglichtstand) worden gezet.

Tijdinstelling (instelling af fabriek: 8 sec.): instelbare brandduur van 8 sec. tot 35 min.
Instelknopje op — = kortste tijd (8 sec.)

Instelknopje op + = langste tijd (35 min.)

Wij adviseren om bij de instelling van het registratiebereik de kortste tijd te kiezen.

Aanpassmg van het registratiebereik (met draaimechanisme) I H-mn
— Bl Reikwijdte 2 — 14 m, door draaien van de sensorlens met 90°. [[i] Draaien voor afstelling op de wand.

il Reikwijdte 1 — 14 m. In max.-positie is de registratie langs de huiswand mogelijk [ A d.m.v. afdeksti-
ckers, om bijv. trottoirs of aangrenzende percelen buiten de registratie te laten. Belangrijk: de veiligste bewegings-
registratie heeft u als de sensor zijdelings in de looprichting gemonteerd wordt en geen hindernissen (zoals bomen,
muren etc.) het zicht van de sensor belemmeren. De reikwijdte is beperkt als u recht op de sensor toeloopt.
Vermogen

7] Aansluiting met kabels in de muur
B Aansluiting met kabels op de muur

voor

gloei-/halogeenlampen 2000 W halogeenlampen, laag voltage 1000 VA
TL-lampen elektr. voorschakelapp. 430 W led<2W 16W
TL-lampen, ongecompenseerd 500 VA 2W<led<8W 64 W
TL-lampen, seriegecompenseerd 1000 VA led >8W 64 W
TL-lampen parallel gecompenseerd 500 VA capacitieve belasting 88 pF

Bedrijfsstoringen (Storing/ Oorzaak = Oplossing)
Zonder netspanning / zekering defect, niet ingeschakeld => Niguwe zekering, netschakelaar inschakelen,

leiding met spanni niet in / omgeving nog te licht => Wachten tot de drempel-
waarde is bere/kt of de waarde opn/euw instellen / lampje defect => Lampje vervangen / netschakelaar UIT =>
/ niet gericht il E Opnieuw instell niet uit / permanente bewe-

ging in het regislratiebereik => Bereik veranderen / Wifi-apparaat erg dicht bij de sensor geplaatst => afstand
tussen wifi-app en sensor verg steeds AAN/UIT / lamp bevindt zich binnen het registratie-
bereik <> Berelk veranderen, afstand vergmten Schakelt ongewenst in / registratie van bijv. auto's op straat
=> Bereik aanpassen, sensor wegdraaien. / Wifi-apparaat erg dicht bij de sensor geplaatst = afstand tussen
wifi-apparaat en sensor vergroten. Reikwijdteverandering / andere omgevingstemperaturen => Bjj koude de
sensorreikwijdte verkorten door wegdraaien, bij warmte groter maken.

Verwijderen
Elektrische apparaten, toebehoren en verpakkingen dienen milieuvriendelijk gerecycled te worden.

E Doe elektrische apparaten niet bij het huisvuil!

Alleen voor EU-landen: Conform de geldende Europese richtlijn voor gebruikte elektrische en elektronische
apparatuur en hun implementatie in het nationaal recht, dienen niet langer bruikbare elektrische apparaten
gescheiden ingezameld en milieuvriendelijk gerecycled te worden.

Fabrieksgarantie

Als koper heeft u t.0.v. de verkoper recht op de wettelijk voorgeschreven garantie. Voor zover dit recht op
garantie in uw land bestaat, wordt die door onze garantieverklaring noch verkort, noch beperkt. Wij verlenen

5 jaar garantie op de onberispelijke staat en het correcte functioneren van uw sensorproduct uit het STEINEL
Professional assortiment. Wij garanderen dat dit product geen materiaal-, productie- of constructiefouten heeft.
Wij garanderen de goede werking van alle elektronische componenten en kabels, alsook dat alle toegepaste
materialen en hun oppervlakken vrij van gebreken zijn.

Garantie claimen: Als u aanspraak wilt maken op garantie, dan kunt u het betreffende artikel, compleet samen
met het originele aankoopbewijs en de klachtomschrijving, terugsturen naar uw leverancier of direct naar
Van Spijk Agenturen, De Scheper 402, 5688 HP Oirschot. Wij adviseren u daarom uw aankoopbewijs zorg-
vuldig te bewaren tot de garantieperiode is verlopen. STEINEL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de
transportkosten en het transportrisico van het terugsturen.
JA AR (Oponze website www.vanspijk.nl vindt u meer informatie over het claimen van garantie-
FABRIEKS rechten). Als u een garantie-aanvraag heeft of technische vragen betreffende uw product,
GARANTIE kunt u contact opnemen met onze helpdesk +31 499 551490.

7

NO NORSK

Virkemate

Bevegelse kan aktivere lys, alarm og mye annet. For din komfort og sikkerhet. Den innebygde pyro-elektriske
infrargde detektoren registrerer den usynlige varmestralingen fra mennesker, dyr o.l. som beveger seg. Den
registrerte varmestralingen omsettes elektronisk og tenner det tilkoblede apparatet. Det registreres ingen
varmestraling gjennom hindre som f.eks. murer eller glassflater, dvs. at lampen ikke slar seg pa.

S|kkerhetsmerknader
W Under montering ma tllkoblmgslednlngen veere koblet fra stromnettet. Sla derfor frst av strommen og bruk
en spenningstester til & kontrollere at stromtilfgrselen er stanset.

W Under installasjon av lampen kommer man i bergring med stremnettet. Lampen skal derfor installeres av en
fagperson i henhold til nasjonale installasjonsforskrifter og tilkoblingskrav. (f.eks. DE: VDE 0100, AT: OVE-
ONORM E8001-1, CH: SEV 1000)

W Bruk kun ongmale reservedeler.

B IKkke ta apparatet fra hverandre pa egen hand. Reparasjonen skal kun foretas pa fagverksted.

Instrukser for installering [l - H

L = stromfarende leder (som regel svart eller brun)
N = nulrleder (som regel bld)

PE = eventuell jordingskabel (grann/gul)

0BS: Ved behov kan jordledningen viderekobles. Det kan selvsagt monteres en bryter pa nettledningen til & sla
av og pa. Viktig: Forveksles koblingene, kan dette fore til skader pa apparatet. Veer oppmerksom pa at strom-
kretsen ma sikres med en 10A-ledningsstrembryter. Optimal monteringsheyde: 2 m ved montering pé vegg.

Funksjon

Skumringsinnstilling (fabrikkinnstilling: dagslysmodus 2000 lux):

Sensoren har et tnnnlo)st justerbart reaksjonsniva fra 22000 lux.

Skruknappen stilt pa L = dagslysmodus ca. 2000 lux.

Skruknappen stilt pA € = skumringsmodus ca. 2 lux.

For innstilling av dekningsomradet i dagslys skal skruknappen stilles pa i} (dagslysmodus).

Tidsinnstilling (fabrikkinnstilling: 8 sek.): justerbar belysningstid fra 8 sek. til 35 min.

Skruknappen stilt pa — = korteste tid (8 sek.)

Stillskruen stilles pa + = lengste tid (35 min.)

Nar dekningsomradet skal stilles inn, anbefales det & velge den korteste tiden.

Justering av dekningsomradet (med svinganordning) A —

— [l Rekkevidde 2-14 m ved & vri sensorlinsen 9 Vri for justering pa veggen. [l Rekkevidde 1-14 m.
| maks.-stilling er dekning langs husveggen mulig Med dekkplater til & klistre pa for & utelukke f.eks.
gangveier eller nabotomter. Viktig: Den sikreste bevegelsesregistreringen oppnés nar sensoren monteres til
siden for gangretningen og sikten ikke hindres av f.eks. trer eller murvegger etc. Rekkevidden er innskrenket
nar man gar rett mot sensoren.

Effekt

7] Tilkobling med skjult ledningsfaring
H Tilkobling med &pen ledningsfering

Lyspare-/halogenlampelast 2000 W Lavvolt halogenparer 1000 VA
Lysror elektronisk ballast 430 W LED <2 W 16W
Lysrgr ukompensert 500 VA 2W<LED<8W 64 W
Lysrar seriekompensert 1000 VA LED > 8W 64 W
Lysrar parallellkompensert 500 VA Kapasitiv belastning 88 uF

Driftsforstyrrelser (Feil / Arsak = Tiltak)

Uten spenning / Sikring defekt, ikke slatt pa <> Ny sikring, sla pa nettbryteren, kontroller ledningen med
spenningstester. Slar seg ikke pa / Omgivelsene er for lyse ennd => Vent til reaksjonsnivéet er nadd eller still
inn nye verdier / Defekt paere => Skift lyspaere / Bryter pa nettledningen er AV => S/4 pa/ Dekningsomrédet er
ikke malrettet innstilt => Still inn pa nytt. SIar seg ikke av / Permanente bevegelser i dekningsomradet =>
Endre omradet. / Den tradlgse enheten er plassert sveert naer sensoren > 0k avstanden mellom den tradlose
enheten og sensoren. Slar seg stadig PA/AV / Det er en lampe i deknmgsomradet => Juster omrédet, ok
avstanden. SIar seg pa nar den ikke skal / Registrerer f.eks. biler pa veien => Endre omrédet, sving sensoren
bort / Den tradlwse enheten er plassen sveert ner sensoren => Fk avstanden mellom den tradlose enheten og

sensoren. ing / Andre omgi mperaturer = Ved lave temperaturer: forkort rekkevidd-
en ved a svinge sensoren ned, ved varme temperaturer sving sensoren opp.
Avfallshehandling

Elektriske apparater, tilbehor og emballasje ma resirkuleres pa en miljgvennlig méte.
E Ikke kast elekiriske apparater i husholdningsavfallet.

Gjelder kun EU-land:

I henhold til gjeldende europeiske retningslinjer for elektriske apparater og brukte elektriske apparater, og i
samsvar med nasjonal lovgivning, skal elektriske apparater som ikke lenger kan benyttes, samles opp atskilt
fra annet sgppel og gjenvinnes pa en miljgvennlig mate.

Produsentgaranti

Som kjgper har du eventuelt lovfestede mangel- eller garantirettigheter overfor selger. | den grad disse rettig-
hetene finnes i ditt land, verken innskrenkes eller forkortes de pa grunn av vér garantierkleering. Vi gir deg fem
&rs garanti pa at ditt sensorprodukt fra STEINEL Professional er uten mangler og fungerer som det skal. Vi gar-
anterer at dette produktet ikke har material-, produksjons- eller konstruksjonsfeil. Vi garanterer at alle elektron-
iske deler og kabler fungerer, og at alle materialer og overflater er uten mangler.

Garantikrav
Dersom du ensker & reklamere pa produktet, ma du pakke det godt inn, frankere det og sende hele produktet i
retur sammen med original Kjgpskvittering som viser kjgpsdato og produktnavn. Produktet sendes til forhandler
eller direkte til oss: Vilan AS — Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo, Norge. Vi anbefaler deg derfor & ta godt vare pa
kjopskvitteringen til garantiperioden er utlgpt. STEINEL tar ikke ansvar for transportkostnader eller risiko i
sammenheng med retursendingen.
Informasjon om hvordan du gjer garantikrav gjeldende finner du pa hiemmesiden var,

A R S wwwuvilan.no

PRODUSENT Ta gjerne kontakt med oss om du har garantikrav eller sparsmal angaende produktet ditt.

GARANTI Du nér oss pa +47 22 72 50 00.
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GR EAAHNIKA
H apxn AeiToupyiag

H Kivnon evepyorotei 1o pwg, To 0UGTNUA cuvayeppoU Kat oAAd GMa. Ma v veor 0ag Kat Ty ac@dAeld oag.
O eVOWHATWUEVOG UNEPUBPOG KAl UMEPIOBNG QVIXVEUTNAG aVIXVEUEL TNV adpaTn Beppiki) akTivoBoAia KIVOUREVQV
owuATWV (avBparwy, {owv KATL). H avixveuBeioa Beppikn akTivoBoAia HETATPEMETAL NAEKTPOVIKA KAl EVEPYOTIOL-
€l 10 0UvdEdEPEVO KaTavahw) evépyelag. MEoa amo eunodla omwg LY. TOiXoUg 1 UAAOTTVaKES eV
avayvepieTal kapia Beppikn akTivoBOAIa Kal OUVENWG SEV EVEPYOTOIEITAL O AQWTTINPAG.

Ynodeieig aopaAeiag

B Katd v eyKataoTaon o mpog oUvSean NAEKTPIKOG aywyOq MPEMeL va eival eAeUBEPOG NAEKTPIKNAG TaoNG. Ma
T0 AOYO QUTO MPETEL TIPWTA VA JIAKOTTTETE TO NAEKTPLKO PEUHA KAt VAl EAEYXETE HE BOKILAOTIKO TAONG Qv
TIpAYHATL EXEL BIOKOTEL 1) APOXT) NAEKTPIKIG TAON.

M Katd My eyKatdoTaon MG ouokeuriG MPSKELTal YL epyacia oTo SikTuo NAEKTRLKIG TaonG. Suverd Ba mpémet
va EKTEAEITAL ar6 EEEIBIKEUHEVO TIDOOWTIKO Kat OUUPWVA IE TIG OXETIKEG TIPOBIAYPAPES EYKA-TAOTATNG KAt
TOUg vaovtououc ouvéscnq (r.x. DE-VDE 0100, AT-OVE-ONORM E8001-1, CH-SEV 1000)

W XPNOOTOLEITE POVO YW1 AVTAMAKTIKA

B Aev EMITPENETAL VA AMOCUVAPHOAOYEITE MOVOL 0ag TN GUOKEUN. Ot ETUOKEUEG ETUTPEMETAL VA KTEAOUVTAL
OVO arto eEEIBIKEUEVO OUVEPYEID.

Ynodeign eykaraotaong il - H

L = Kahwdto dang (ouviibwg Hatpo 1 Kage) Z(vdeam EVSOTOIXI0U aywyoU

N = QudETepog aywyog (ouvnBwg Wre) Bl 20v3eon eEwToixiou aywyol

PE = Evdey. aywyog Yeiwong (Mpdoivo/kitpivo)

Mpoooxn: Ev avaykn S€vete Tov aywyo yeiwong. S0 KaA@SLo Tpopod0oaiag UMopel UOIKA va eykata-oTadel
BlakOTNG SIKTUOU Y EVEPYOMOINoN Kat anevepyoroinan. Mpoooxn: To PMEPSELA TwV OUVDETEWV UMOPEL va
ipokaAEael BAARN oTn ouakeun. Exete umoyn oag 0Tt o Aaprtimnpag Ba mpérel va aopaMoTel e Slakorm
KukA@patog 10 A. 15avikd UJog eykaTaoTaong: 2 m eyKATaoTaon ToiXou.

AciToupyia

PuBpian Aukogurog (PUBLLN epyootaciou: Aettoupyia pwTos Nuepag 2000 Lux):

Suvexng pueplon opiou sumc@ncmq Tou cuoenmpa aro 2 - 2000 Lux.

Pueulomq om eson fo /\SlTOUle(l wwroq npépag mep. 2000 Lux.

Pueulomq om6éon C = /\ElTOUle(l Auxocpmoq ep. 2 Lux.

Mam pueplon me neploan KAAUYNG OE QWG NUEPQAG MPETEL 0 PUBHIOTNAG Va pUBLOTEL oTn BEN ges
(Aettoupyia PwTOg NEPQ).

Pueplon xpovou (PUBON spvoo-mmou 8 deut.): Pueuliopsvn 6lupKala QWTLOpOU aro 8 Seut. swq 35 Aert.
E)son puemorn 010 —= lepmspoq Xpovog (8 deut), ©¢on pueumn 070 + = usya)\urspoq Xpovog (35 Aert)
Katd ™ pUBjuion mg meploxng KAAUYNG TPOTEIVETAL 1) EMAOYT) TOU KPOTEPOU XPOVOU.

Eueu GupIoN TIEPIOXNG KAAUYNG pE TO ouu-rr"m nnpmpoq’nq H-m
% EuBa)\sm 2-14m, e nspmpown Tou (PClKOU Tou moenmpu Kkatd 90A. I'm I'Iaplcrrpown ya sueuvpauw-
OTOV TOIXO. EszAala 1-14 m. 2 pey. 6€on eivat epikt N K(])\UL|JI] Katd unKoq TOU ToiX0U ™G ouqaq
% Me aumKoMnm KaAugng, ya nsploplouo . povonanu)v ] vsnovmwv otkonedwv. Mpoaoxn: H aopa-
Aso—rapn avixveuan Klvnoswv élumpc)\llarul otav o moenmpaq svmmmuesl nAsulea G TIpog TV KuTsueuvon
Klvn(mq Kat dev aunoéliouv mv 0patod™Ta TOU alcenmpa £UNOdIa (Owg TLY. SEVOPA, PAVOPES KATL). H epBéAela
TieplopideTal epOToV TIPOCEYYICETE KateuBeiav Tov alobnmpa.

loyug

®optio AapmTiipa TUPAKTWONG/aroyovou 2000W  Aaprtripeg aloyovou yapnArg taong 1000 VA
Naprrtiipeg pBopiapol oTpayyahioTik Tinvio 430 W LED <2W 16W
Aapmtripeg dBopiapol wpic avtioTadyion 500 VA 2W<LED<8W 64 W
Naprtripeg ¢pBoplapol celplakn avtiotdbpion 1000VA LED>8W 64 W
Aaprtipeg ¢pBopiopod TapaAAnAn avtiotdbpion 500 VA XwpnTiko dpoptio 88 UF

Aiatapay€g AeiToupyiag (Aiatapayn / Artia = Bori6eta)

Xwpig Taon / Aopalela eEAATTWHATIKN, Sev evepyorobnke => Néa aopdAeta, evepyoroinan Stakormm Siktiou,
EAEYX0G KUKAWHATOG Ue SOKIAOTIKO TdonG. Aev evepyoroieital / MepiBAAov akopa oAl pwTewvo => Avauévete
&wg OTou anuelwBel opto euatabnoiag 1 pubuioTe vea Ty | PWTIOTIKO HECO EAATTWUATIKG => AvTikaTdoTaon
PWTLOTIKOU pEdou | Alakorrmg Siktlou EKTOS => Evepyortoinan / Meplox) KAAUYNG dev Exel pubIOTEL 0woTd =>
Néa pubuion. Aev anevepyoroieital / MepiBAalov Sev eival aKOUA APKETA PWTEVO => AVAUEVETE EwG OTOU OTUEL-
wbel dpto euatodnoaiag N pubuiote véa Tun / Aapkng Kivion omv rieptox} kKahuyng => AMayr neptoxng / H
aocbpuatn uum(sur'] eival TomoBetnpévn TIOAD Kovta atov alodntipa <> Avériote v andaman pETaél e aoip-
LaTnC GUOKEVIC Kat Tou agdntripa. Alupxcq ENTOZ/EKTOZ / /\uunu Bpwm:rm omv T[Eplo)(l] KaAugng =
Tpononomun m:p(oxr;q, au&nar; anocrruanq Evspvonmarrul uvanleuun'ru | Avixveuan oxnudtwv ato dpopo =
Tportonoinon nap(oxr;c, pUBLON azoenmpa/ H aolOppatn cuokeur ivat ToroBeTnpévn TIOAY Kovm atov alodntn-
pa => Avéiote v 1 UeTaét me ic kai Tou aladntrj AMuvn HBEA /AMaq
eapHOKPGUIEQ TepIBANOVTOG => e KpUo peiwan eupEAelag aloBntripa péow XaunAwuarog, oe (so‘m pUButoN Mo
YnAd.

Andoupon

HAEKTPIKEG OUOKEUEG, EEaPTHHATA KOl GUOKEUAGieS Ba TPETTE va amooUpovTal LE TPOTTO GIAIKO TTPOG To TepIBANoV
KOl V& QVOKUKAGVOVTAL.

gV EMTPETETAL VO TIETATE NAEKTPIKEG GUOKEVEG OTA OIKIOKA amoppipipaTal

Movo yia xwpeg EE: Z0pguwva pe T 1oxuouca Eupwaikr OSnyio OXETIKA piE AxPNOTEC NAEKTPIKEG Kall NAEKTPOVIKEG
GUOKEUEC Kall TNV EQOPHOYI TNG OE EBVIKG Sikalo PEMel o1 xpnaTeg TAEOV NAEKTPIKEG CUOKEUEC VAl amoaupovTal
EexwpIoTA Kat va oSnyouvTal o€ avakukAwan QINK TTPoG TO TEPIBANOV.
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EyyUnon Kataokeuaotn

Q)¢ ayopaaTriG HMOPEITE Val KAVETE XPrion Twv VOMIPWY eyyunTkwy Skawpdtwy évavtl Tou mwAnr. Epdoov Ta Sikaidpata autd
10YU0UV 0T WPl 0aG, eV CUVTEUVOVTaI 0UTE MiEplopiovTat amd T iki) pag drikwan eyydnong. Zag mapéxoupie 5 €t eyyonon yia
TNV Gyoyn KATaoKeur| Kal Ty kavoviki) Aeroupyia tou mpoiovtog STEINEL Professional-Sensorik. Mapéxoupe Tv eyyunon ot autd
o Tpoidv Sev mapousidlel ehattapaTa NIKoU, Kataokeurs i axeSioong. Mapéxoupie eyyunan AEToupYIKNG KAVOTNTAS AWV Twv
NAEKTPOVIKWV SopooTolxeiwv Kat Kahwditwv, o emiong EMeIPNE opapdTwy OAwv Twv XpnatHomomBEVTwY UNKWY Kal Twv empa-
VEIOV QUTG@V.

NpopPolr) afwoewv:

Edv BENeTe va SlaTunioETe MapaTIoval OYETIKG e To MPOidy Tou ayopaaatt, mapaxahoUpe G To amooteihete o€ mivipn Katdota:-
o Kat ateNG pa e Ty aubeviikr) anodeién ayopdc, n omoia MpEME val AVaERE! TV NUEPONVia ayopdc Kall TV ovoLasia Tou
TIPOIOVTOC, OTOV AVTIMPOOWMO 6aG 1} OTNV Emlpsla pag ANTINPOZQMOI-EIZATQTEIZ MA THN EANAAA ﬂj\uvavnq &Yiotoe/
Aptotogavoug 8 ABnva 10554. Zag ouvioToUpe otmv omwg SlaguAdgeTe mpoceKTIka T anddei§n ayopdc Ewg Ty mapéheuon Tng
Sidpkelag eyyunong. Ma ta €608a Kat Toug KIvdUVOUG HETapopds ota mhaioia maTpogrig Tou mpoidviog n STEINEL Sev avalapBdvel
Kapia uBovn.

Ta MAnpogopieg oxeTka pe Ty mpoBolr agiwong oe mepimtwon eyyunong ameubuvbeite ot Sladiktuakr muAn www.steinel-
professional.de/garantie

Edv vopiCete o1 mpokeral yia mepimtwon eyyunong 1 eqv €xeTe omoladrmote amopia OYETIKG WE TO POIOV 0ag, MMOPEITE Va pag

eguviioete ava ndoa otiyur) ot ypappr) THAEGQNA YNIOZTHPIZHE & ZEPBIZ A, THN EAAAAA /2103212021 /
2103218558 / Oa: 2103218630.

ETH

KATASKEYASTH
EFTYHZH
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Calisma Prensibi

Lamba ¢evresinde tespit edilen bir hareket isik, alarm ve daha bircok sistemi devreye alir. Sizin given-
liginiz ve konforunuz igin. Bagli olan piro elektrikli infrarot detektord, hareket eden vicutlarin (insan,
hayvan, vs.) yaydigi 1sly1 algilar. Algilanan bu isi yayilimi cihaz icinde elektronik olarak islenir ve bag
olan tiiketiciyi calistirir. Oregin duvar veya cam gibi engeller bulundugunda is1 yayilmasi algilanmaz ve
bu nedenle lamba veya baska sistemlerin calistirimasi da miimkiin degildir.

Guvenllk Bilgileri
W Montaj ¢calismas esnasinda baglanacak olan elekirik kablosundan akim gegmemelidir. Bu nedenle
once elektrik akimini kesin ve sonra kabloda gerilim olmadigini voltaj kontrol cihazi ile kontrol edin.

B Lambanin tesisat calismasi elektrik sebekesi tizerinde yapilan bir calismadir. Bu nedenle sézkonusu
calisma gegerli olan tesisat yonetmelikleri ve baglama sartlarina gére uzman bir personel tarafindan
yapilacaktir. (6rn.DE-VDE 0100, AT-OVE-ONORM E8001-1, CH-SEV 1000)

W Sadece orijinal yedek parca kullanin

B Cihazi kendiniz pargalarina ayirmayin. Onarim calismalari sadece yetkili servisler tarafindan
yapilacaktir.

Tesisat Uyarilar ll-B

L = Akim geciren kablo (genellikle siyah veya kahverengi renklidir) H Swva alti kablosu ile baglanti
N = Nétr iletken (genellikle mavi) Siva Ustl kablosu ile baglanti
PE = muhtemel koruyucu (toprak hatti) iletken (yesil/sarr)

Dikkat: Gerektiginde toprak hattini gegirin. Besleme kablosuna cihazi agip kapatmak icin bir sebeke sal-
teri monte edilebilir. Onemli: Elektrik kablolarinin karistirnimasi cihazin hasar gérmesine yol agabilir.
Lambanin 10 A kablo hatti koruma salteri ile sigortalanmasina dikkat ediniz. Optimal Montaj Yiiksekligi:
2 m Duvar montaji.

Fonksiyon

Alaca Karanlik Ayar (Fabrika ¢ikis ayari: Glindiiz 1sik isletmesi 2000 Lux):

Sensoriin 2 — 2000 Lux arasinda kademesiz olarak ayarlanabilen devreye girme siniri.

Ayar regiilatori % konumuna ayarlandiginda = Giindiiz 11k isletmesi yakl. 2000 Lux.

Ayar regiilatord € konumuna ayarlandiginda = Alaca karanlik isletmesi yakl. 2 Lux.

Glindiiz 151k isletmesinde kapsama alaninin ayarlanmasi igin ayar regiilatori 0t (gindiz 1sik isletmesi)
konumuna ayarlanacaktir.

Zaman Ayar (Fabrika ¢ikis ayari : 8 sn.): 8 saniye ile 35 dakika arasinda ayarlanabilir yanma siresi
Ayar regiilatéri = konumuna ayarlandiginda = en kisa sire (8 sn.)

Ayar regiilatéri + konumuna ayarlandiginda = en uzun siire (35 dak.)

Kapsama alani ayarlama isleminde en kisa sirenin ayarlanmasi tavsiye edilir.

Kapsama alani déndiirme tertibati I H-M@ile ayarlanabili
-8 Erigim mesafesi 2 — 14 m, sensér merceginin 90° donduriimesi ile ayarlanabilir. fff] Duvara dogru
ayarlamak icin dondurme il Erisim mesafesi 1 — 14 m. Max. ayannda kapsama alaninin ev duvar boyunca
olmasi mimkuindiir [l I Ornegin yaya yolunu veya komsu arazisini kapsama alani disinda birakmak
icin kendinden yapl§kan|| etlket kullanilabilir. Onemli: Lambay! yiiriylis yéninin yan tarafina dogru

monte ettiinizde veya ayarladiginizda ve sensér éniinde herhangi bir engel (6megin agag, duvar vs.) bulun-
madiginda hareket algilanmasi en dogru ve giivenli sekilde saglanir. Direkt sensér (izerine dogru
yiridugunuzde erisim mesafesi kisitlanir.

Giig

Akkor/halojen ampul yiikii 2000 W Algak voltaj halojen ampuller 1000 VA
Floresan ampuller EVG 430 W LED<2W 16W
Floresan ampuller, dengesiz 500 VA 2W<LED<8W 64 W
Floresan ampuller, seri dengeli 1000VA LED>8W 64 W
Floresan ampuller, paralel dengeli 500 VA Kapasitif yiikleme 88 uF

Isletme Arizalari (Ariza / Sebebi <> Tamiri)

Gerilim beslemesi yok / Sigorta arizali, lamba salterine basilmadi => Yeni sigorta takin, salteri agin, voltaj
kontrol cihazi ile kabloyu kontrol edin. Cihaz devreye girmiyor / Ortam daha aydinlik => Devreye girme
sinirina erigilmesini bekleyin veya degeri yeniden ayarlayin / Ampul anzah => Ampuli degistirin / Elektrik sal-
teri KAPALI = Caligtirin / Kapsama alani dogru olarak ayarlanmadi => Yeniden ayarlayin. Kapatmiyor /
Ortam yeterince aydinlik degil = Devreye girme sinirina erisilmesini bekleyin veya degeri yeniden ayarlayin
/ Kapsama alani icinde siirekli hareket mevcuttur = Kapsama alanini degistirin/ WLAN cihaz, sensore gok yakin
konumlandinilmig => WLAN cihazi ile sensdr arasindaki mesafeyi artinn. Daima ACIP/KAPANIYOR / Bagli olan
lamba kapsama alani iginde bulunuyor => Kapsama alanini degistirin, mesafeyi biiyiltiin. Cihaz istenme-
den devreye giriyor / Yoldan gecen otomobillerin algilanmasi = Kapsama alanini degistirin, sensoériin
Yyontini gevirin / WLAN cihaz, sensore cok yakin konumlandinimis = WLAN cihazi ile sensdr arasindaki mesafeyi artirin.
Erisim mesafesi degisikligi / Baska ortam sicakliklar = Soguk havalarda sensérii cevirerek erisim mesa-
fesini kisaltin, y(iksek sicakliklarda daha yiiksege pozisyonlayin.

Tasfiye
Elektrikli cihazlar, aksesuar ve ambalajlar, cevre dostu bir dontisime génderilmelidir.
E Elektrikli cihazlan evsel atiklarin icine atmayin!

Sadece AB iilkeleri icin
Atik Elektrikli ve Elektronik Cihazlar Avrupa yénergesine ve bunun dol U ulusal yasaya gdre, artik kullani-
lamayacak haldeki elektrikli cihazlarin ayri toplanip ¢evre dostu geri déntisiim igin génderilmesi zorunludur.
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Uretici garantisi

Alici sifatiyla saticiya karsi kanun ile dngoriilen garanti haklarina sahipsiniz. Bu haklar tilkenizde gegerli
oldugu surece, garanti beyanimizla kisaltiimamakta ve sinirlanmamaktadir. STEINEL-Professional
STEINEL Profesyonel Sensorlu Grtintintizin kusursuz kullanilabilirligi ve diizenli fonksiyonu konusunda
5 yillik bir garanti stiresi taniyoruz. Bu Uriiniin malzeme, tretim ve tasarim hatalarindan arinmis oldugu-
nu garanti ediyoruz. Tim elektronik parcalarin ve kablolarin islevselligini ve ayrica kullanilan tim ham-
maddelerde ve bunlarin yiizeylerinde kusursuzlugu garanti ediyoruz.

Garanti haklarindan faydalanma

Urtiniindzle ilgili sikayetiniz oldugunda, itfen tam ve gonderi tcreti 6denmis olarak, tzerinde satis tari-
hinin ve Grdin taniminin bulunmasi gereken orijinal satin alma belgesiyle birlikte saticiniza veya dogru-
dan Saos Teknoloji Elektrik LTD. STI. Halil Rifat Pasa Mah. Yiizer Havuz Sk. Perpa Ticaret Merkezi
A Blok Kat: 5 No: 313 Sisli / Istanbul adresine gonderiniz. Bu nedenle, satin alma belgenizi garanti
siiresi sona erene kadar saklamanizi tavsiye ediyoruz. Geri géndermeyle ilgili nakliye maliyetleri ve risk-
leri hakkinda, STEINEL hicbir sorumluluk almaz. Bir garanti durumunda yapilmasi gerekenler hakkinda-
ki bilgileri yandaki web sitemizde bulabilirsiniz: www.saosteknoloji.com.tr

Bir garanti durumu veya Urtintintizle ilgili herhangi bir sorunuz oldugunda, bize her zaman memnuniyet-
le Acil Servis Hatti +90 212 220 09 20 ulasabilirsiniz.

YL
URETICI
GARANTISI
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Miikodési elv .

A mozgas bekapcsolja a vilagitast, a riasztét és sok minden mast, az On kényelme és biztonsaga érdekében.

A beépitett pyro-elektromos infravords érzékeld felfogja a mozgé testek (emberek, allatok stb.) lathatatlan hésugar-
zasat. A berendezés a felfogott hdsugarzast elektronikus jellé alakitja, és ennek segitségével kapcsolja be a csatla-
koztatott fogyasztét. Akadalyokon (pl. falon vagy ablakiivegen) keresztiil a hésugarzas nem érzékelhetd, ezért a
fényszoré sem kapcsolodik be.

Blztonsagl tudnivalok
W Szereléskor a csatlakoztatni kivant vezetéknek feszliltségmentesnek kell lennie. Ezért a szerelés megkezdése el6tt
kapcsolja le az aramot, és fesziiltség-ellendrzo segitségével ellendrizze a feszliltségmentességet!

W A berendezés felszerelésekor halézati feszliltséggel dolgozik. Ezeket a munkakat ezért szakember ltal, az adott
orszag szerelési és csatlakoztatasi eléirasainak megfeleléen kell végrehajtani. (példaul: DE-VDE 0100,
AT-OVE-ONORM E8001-1, CH-SEV 1000)

W Csak eredeti alkatrészeket hasznljon!

W Ne szerelje szét a berendezést! Javitasat csak szakszerviz végezheti.

Felszerelési tudnivalok il - B

L = fazisvezeték (tobbnyire fekete vagy barna) Csatlakoztatas vakolat alatti vezetékezéshez

N = nulla vezeték (t6bbnyire kék) Bl Csatlakoztatas vakolat feletti vezetékezéshez

PE = esetleges védofoldelés (zold/sarga)

Figyelem: A védofoldelés vezetékét szukseg esetén vagja at. A halozati vezetékben magatol értetédden elhelyezhetd
egy haldzati kapcsold a berendezés be- és kikapcsolasahoz. Fontos: A csatlakozok felcserélése a berendezés
karosodasahoz vezethet. Kérjik, vegye figyelembe, hogy a lampat egy 10 A-es vezetékvédd meg-

szakitoval biztositani kelll Optimalis szerelési magasség: 2 m, falra szerelés esetén.

Funkciék

Alkonykapcsolé-beallitas (gyari beallitas: nappali tizem, 2000 Lux):

Az érzékeld érzékelési kiiszobe fokozatmentesen dllithatd 2 — 2000 Lux kdzétt.

A szabalyz6t a %+ -ra allitva = nappali izem, kb. 2000 luxnal.

A szabalyzét a C -ra allitva = alkony-tizemméd, kb. 2 luxnal.

Az érzékelési tartomany bedllitdsanal nappali fénynél a szabalyzé gombot 4llitsa a Dira (nappali izemmaod).

Iddbeallitas (gyari bedllitas: 8 mp.): Bedllithato vildgitasi idd: 8 mp-t6l 35 percig.
A szabdlyzét a —-ra dllitva = a legrovidebb idG (8 masodperc), A szabalyzot a +-ra dllitva = a leghosszabb idd (35 perc)
Az érzékelési tartomany bedllitdsakor ajanlott a Iegrévidebb idét bedllitani.

Az érzékelési tartomany finombedllitasa a haz i \H -

-H Hat6tavolsag 2 - 14 m, az érzékel lencse 90°-os elforditasaval. [fi] Elfordithato a faI menti beallitashoz.
Hatétavolsag 1 - 14 m. A Max.-4llés a héz fala mellett lehetséges a hatotavolsag Felragaszthato
takaromatrlcakkal annak érdekében, hogy egyes tertileteket, pl. gyalogutakat vagy szomszedos telkeket kizarhas-
sunk. Fontos: A mozgas érzékelése akkor a legbiztosabb, ha az érzékel6t a mozgashoz képest oldaliranyban helye-
zi el, és az érzékeld latoterét nem korlatozzak akadalyok (pl. fak, falak stb.). A hatétavolsag korlatozott, ha kdzvetle-
niil az érzékel6 felé halad.

Teljesitmény

1zz6-/ halogénlampa terhelés 2000W  Kisfesziiltség(i halogénlampak 1000 VA
Elektronikus eldtét fénycsovek 430 W LED<2W 16W
Kompenzalatlan fénycsovek 500 VA 2W<LED<8W 64 W
Sorosan kompenzalt fénycstvek 1000VA LED>8W 64 W
Parhuzamosan kompenzalt fénycsovek 500 VA Kapacitiv terhelés 88 uF

Uzemzavarok (Uzemzavar / Ok = Megoldés)

Nincs fesziiltség / Kiégett a biztositék, nincs bekapcsolva = Uj biztositék, kapcsolja be a haldzati kapcsoldt, ellendrizze
a vezetéket fesziiltségellendrzével. Nem kapcsol be / A kdrnyezet még tll vildgos => Vérjon, amig a fényerd eléri az érzé-
kenységi kiisz6bét, vagy dllitsa be Ujra az értéket / A vilégitétest kiégett => Cserélje ki a vildgitdtestet / A hélézati kapcsold
Kl van kapcsolva => Kapcsolja be / Az érzékelési tartomany nincs célzottan bedllitva = Allitsa be tjra. Nem kapcsol ki /
A kornyezet még nem elég vilagos = Vérjon, amig a fényerd eléri az érzékenységi kiiszobdt, vagy dllitsa be Ujra az értéket
/ Helyezze a WLAN késziiléket nagyon kozel az érzékeldhdz => Névelje a WLAN késziilék és az érzékeld kozotti
tdvolsdgot. Folyamatosan KI/BE kapcsol / Egy lampa taldlhato az érzékelési tartoményban => Allitsa at az érzékenysé-
gi tartomdnyt, névelje a tavolsagot. Sziikségteleniil bekapcsol / Erzékeli pl. az Gton elhaladd autokat => Mddositsa az
érzékelési tartoményt, az érzékeldt hajtsa le / Helyezze a WLAN késziiléket nagyon kozel az érzékeléhdz => Novelje
a WLAN késziilék és az érzékeld kozitti tavolsdgot. Hatétavolsag-valtozas / Eltérd kornyezeti hdmérsékletek =>
Hideg esetén az érzékeld hatotavolsagat annak lehajtésaval csokkentse, melegben dllitsa magasabbra.

Artaimatianitas
G jon az

a tartozékok és a 4t Gjra

E Ne dobjon elektromos készilékeket a haztartasi szemétbe!

Csak az EU-orszagok esetében: Az elekiromos és elekironikus berendezések hulAz elekiromos és elektronikus berendezések
hulladékainak kezelesere vonatkozo hatalyus eurdpai irdnyelvek, és azok végrehajtésardl sz016 nemzeti rendelkezések szerint a
mar nem k kiilon kel gy(ijteni, és kdrmyezetbarat Ujrahasznositasukrol gondoskodni.

Gyari garancia
Onnek, mint a termék vevjének, adott esetben jogéban 4l az eladéval szemben érvényesiteni az Ont tdrvényesen
megilletd hianypotlasi-, ill. termékszavatossagi jogokat. Amennyiben Iéteznek ilyen jogok az On lakéhelye szerinti
orszagban, jelen j(’)ta’llési nyilatkozatunk semmiben sem szikiti és korlatozza azokat. A magunk részérél 5 év jotal-
last adunk arra, hogy az On 4ltal vasarolt STEINEL professzionalis érzékeld termék kifogastalan mindségui és rende-
sen mikodik. Szavatoljuk, hogy ez a termék mentes az anyaghibaktol, a gyartasi és szerkezeti hibaktdl. Szavatoljuk
tovabbad, hogy az sszes elektronikus alkatrész és kabel miikédoképes, tovabba, hogy minden alkalmazott szerke-
zeti anyag és azok fellilete hibatlan. Jétallasi igények érvényesitése: Amennyiben a termékével kapcsolatban rek-
lamécioval kivan élni, kérjlik, hogy a terméket hidnytalanul és bérmentesitve kiildje vissza a kereskeddjének vagy
kozvetlenil nekiink a DINOCOOP Kft, Radvany u. 24, H-1118 Budapest cimre, mellékelve az eredeti vasarlasi
bizonylatot, amelyen rajta kell lennie a vasarlas datumanak és a termék elnevezésének. Ezért a garancia id6 végéig
ajanlatos gondosan megdriznie a vasarlasi bizonylatat. A visszakiildés soran keletkezo szallitasi koltségekért és koc-

z kazatokért a STEINEL nem vallal felelGsséget. A jotallas érvényesitésérl a www.steinel-

V . professional.de/garantie honlapunkon kap tajékoztatast. Amennyiben a garancia korébe es6
GYARTOI  esemény kovetkezett be, vagy a termékével kapcsolatban szeretne kérdezni valamit, barmikor
GARANCIA  falhivhat benniinket a +36/1/3193064 szervizvonal szamon.
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